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CAMARA MUNICIPAL DE MOURA

EDITAL
QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
3° TRIMESTRE DE 2017

—Alvaro José Pato Azedo Alegria, Presidente da Camara Municipal de Moura, em
cumprimento do disposto no art.® 17.° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, torna publico, os
resultados verificados nas analises de demonstragdo de conformidade com as normas de
qualidade da agua constantes no Anexo | do referido Decreto-Lei, relativos ao 3.° trimestre de
2017.
---A Camara Municipal de Moura cumpre um Plano de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA)

aprovado pela Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos - ERSAR, que inclui
todas as zonas de abastecimento de agua do concelhe de Moura, com colheitas regulares na
torneira dos consumidores, num total de 66 pontos de amostragem. As determinagdes séo
realizadas de acordo com as disposigbes estatuidas na lei, nomeadamente no que se refere a

pardmetros, frequéncia de amostragem, analises e métodos analiticos.
---Durante os meses de julho, agosto e setembro de 2017, foram realizadas as analises
previstas no PCQA e constantes dos quadros resumo da qualidade da agua, cujos resultados
analiticos demonstram que a agua distribuida no concelho de Moura esta em conformidade com
as normas de qualidade para consumo humano, estabelecidas no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27

de Agosto.
-—--Para constar lavrou-se o presente Edital (que integra, no seu conjunto 7 folhas numeradas e
rubricadas) que vai ser afixado nos locais de estilo e publicitado no sitio da internet da Camara

Municipal de Moura.

Pagos do Municipio de Moura, 13 de novembro de 2017
O Presidente da Camara,

-

N/ %

/Alvard” José Pato Azegt Alegria/
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{Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27/8 Artigo 17.%)

Zona de abastecimento: Moura (Amareleja, Moura, Pdvoa de S. Miguel, Safara, Santo Aleixo da Restauragdo, Santo Amador)

Parimetras

—_——— ———r

cumprem | Observagdes

lises lEme"E:tu_] % andlises aue
o

el I 2 reiedes o [ i | g |
' Controlo de rotina 1 e ' '
Escherichia coli N/100 mL o 11 100 0 0 100
Bactérias califormes N/100 mL 0 11 100 o 0 100
Desinfetante residual mg/L {a) 11 100 <01 0.8 100
Controlo de rotina 2 :

Amdnia mgfL NH, 0.5 4 100 <0.02 <002 100

N. de colénias a 222C N/100 mL {a) 4 100 ND >300 100 {b)

N. de coldnias a 37¢C Nf100 mL {a} 4 100 ND »300 100 {b}
Condutividade uS/em a 209C 2500 4 100 890 910 100
Cor mg/L PtCo 20 4 100 <2.0 <2.0 100
pH Unidades de pH 26,5es9 4 100 7.5 7.7 100
Manganés HE/L Mn 50 4 100 <15 <15 100
Oxidabilidade mg/L0; 5 4 100 <1.0 11 100
Cheiro {TON) Fator de diluigdo 3 4 100 <1 <1 100
Sabor (TFN} Fator de diluigdo 3 4 100 <l <l 100
Turvagdo UNT 4 4 100 <0.50 <0.50 100

Controlo de Inspegiu.

Aluminio pg/LAl 200 1 100 <30 <30 100
Clostridium perfringens N/100 mL 0 1 100 0 0 100
Ferro pg/L Fe 200 1 100 <50 <50 100
Nitritos mg/LNO; 0.5 1 100 <0.02 <0.02 100
Benzo{a}pireno ug/L 0.010 1 100 <0.005 <0.005 100
Cilcio mg/L Ca {a) 1 100 13 13 100
Chumbo pg/LPb 10 1 100 <3 <3 100
Cobre mg/L Cu 2 1 100 <0.01 <0.01 100
Dureza total mg/L CaCO, [a) 1 100 150 150 100
Enterococos N/100 mL 0 1 100 1] [1] 100
Magnésia mg/L Mg {a) 1 100 38 38 100
Niquel pe/L Ni 20 1 100 <5 <5 100
Hidm?;::;;f::: E"‘I_I'::;é“ms pg/L 0.10 1 100 <0010 | <0.010 100
Trihalometanos ug/L 100 1 100 <5 <5 100
Raddo Bg/L 500 1 100 <10.0 <100 100

Notas:

(a) Parametros para 0s quais ndo é especificado nenhum valor paramétrico, conforme Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27/08.
{b) ND - N3o detetado pelo método analitico.

Informagao complementar relativa a averiguagdo de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):
N3o foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislagdo em vigor.

Maura, 13 de novembro de 2017

0O Presidente
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ura Controlo da Qualidade da Agua Destinada ao Consumo Humano — 32 trimestre de 2017
(Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27/8 Artigo 17.°)

Zona de abastecimento: Moura {(Amareleja, Moura, Povoa de 5. Miguel, Safara, Santo Aleixo da Restauracdo, Santo Amador)

"‘::'_.L"" [_ ’:.TIT"M_U:

e "'"”'_"—” 0| '_'_'I" N | g w:r::ﬁ.?":-”_?__.' ]
ros Unidades ' Q :m?.:5|
Pardmetros conservativs

Nitratos mg/l NO,y 50 2 100 33 45 100

Antiménio Ke/l Sb 5.0 0
Arsénio pg/l As 10 o

Benzenao pe/l | 1 o
Boro mg/l B | 1 0
Bromatas ug/fl Bro; 10 0
Cadmio Hg/l cd 5 0
!' Cianetas ug/1Cn 50 . 1}
{ Cromio pefl Cr 50 0
1,2-dicloroetano pant 3 0
Flugretos mg/| F 15 (4] :
Mercuirio Mg/l Hg 1 0
Selénia pg/l Se 10 0
Cloretos | mg/l ¢l 250 0
Tetracloroeteno | pgl {a) 0
Tricloroeteno pg/l {a) 1]
ey w v | o
sédio mg/t Na* 200 0
Sulfatos mg/l 50° 250 (]
Alfa total Bg/L 05 0
Beta tatal Bg/L 1 0
Dase indicativa total mSv/ano 0.10 0
Raddo Bg/L 1 500 0
MCPA /L _, 0.1 0
Ometoato ug/L 1 0.1 0
Pesticida total paiL 05 1]

Notas:
(a) Pardmetros para os quais ndo & especificade nenhum valor paramétrico, conforme Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27/08.

Informagdo complementar relativa a averiguagio de incumprimentos dos VP [causas e medidas corretivas):
N&o foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislagdo em vigor.

Moura, 13 de novembro de 2017

O Presidente
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moura {Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27/8 Artigo 17.°)

Zona de abastecimento: Sobral da Adica

r . J a
ad param: alizadas H ou
Controloderotinat ' _ e A T P . :
Escherichia coli N/100 mL 1] 3 100 1] 0 100
Bactérias coliformes N/100 mL 0 3 100 0 0 100
Desinfetante residual meg/L {a) 3 100 <0.1 0.9 100
Controlo de rotina 2
Amonio mg/L NH, 0.5 1 100 «<0.02 <0.02 100
N. de colénias a 222C N/100 mL {a) 1 100 36 36 100 {b)
N. de coldnias a 37°C N/100 mi {a) 1 100 49 4% 100 (b}
Condutividade uS/cm a 209C 2500 1 100 790 790 100
Cor mg/L PtCo 20 1 100 <20 <2.0 100
pH Unidades de pH 26,5e<9 1 100 74 7.4 100
Manganés Hg/L Mn 50 1 100 <15 <15 100
Oxidabilidade mg/LO; 5 1 100 EX] 33 100
Cheiro {TON) Fator de diluigdo 3 1 100 <1 <1 100
Sabor {TFN) Fator de diluigio 3 1 100 <l <1 100
Turvagdo UNT 4 1 100 <0.50 <0.50 100
Controlo de inspeglo el s
Aluminio pe/LAI 200 0
Clostridium perfringens N/100 mL o} 0
Ferro pg/LFe 200 0
Nitritos mg/L NO, 0.5 0
Benzo(a)pireno ug/t 0.010 1]
Célcio mg/LCa {a) [}
Chumba Ug/LPh 10 1}
Cobre mg/LCu 2 0
Dureza total mg/L CaCO; {al 0
Enterucocus‘ N/100 mL 0 0
Magnésio mg/L Mg {a) 0
Niquel ug/L NI 20 0
Hldrot;a ;llisct::;ctzss mzpm)étlcus ug/L 0.10 0
Trihalometanos pe/L 100 0
Raddo Bg/L 500 0

Notas:
(a) Parametros para os quais ndo é especificado nenhum valor paramétrico, conforme Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27/08.
{b) ND - N&o detetado pelo método analitico.

Informagdo complementar relativa a averiguagio de incumprimentos dos VP {causas e medidas corretivas):
N3o foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislagdo em vigor.

Moura, 13 de novembro de 2017

o] Presiden‘e

)
/Alva}ﬁé Ealo Azegd Alegria/
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moura  Controlo da Qualidade da Agua Destinada aoc Consumo Humano - 32 trimestre de 2017
(Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27/8 Artigo 17.7}

Zona de abastecimento: Sobral da Adica

Valor,

Paramétrico

R AT e e = o

ardmetros conservativos 8
Nitratos mg/l NO; i 50 1 100 24 24 100
Antimdnio pg/fl Sh [ S0 0
Arsénlo pe/l As 10 0
Benzeno ug/l 1 0
8oro mg/l8 1 0
Bromatos uefl Bro; 10 0
Cidmio ug/l Cd 5 (1]
Cianetos ugflCn 50 0
Crémio pg/l Cr 50 0
1,2-dicloroetano ug/l 3 0
Fluoretos mg/lF 15 0
Mercurio ugfl Hg 1 0
Selénio ue/l Se i 10 0
Cloretos mg/l Cl 250 o
Tetracloroeteno ug/l {a) 0
Tricloroeteno ue/l {a} 0
e r v | o
sodia ma/l Na* 200 0
Sulfatos mg/150° 250 0
Alfa total 1 Bg/L 05 0
Beta total | Ba/L 1 0
Daose indicativa total mSv/ana 0.10 0
Raddo Ba/t 500 0
MCPA pg/L 01 0
Ometoato HE/L 0.1 1]
Pesticida total ugil 05 0

Notas:
(a) Parametros para os guais ndo € especificado nenhum valor paramétrico, conforme Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27/08.

Informagdo complementar relativa a averiguagdo de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):
N3o foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislagio em vigor.

Moura, 13 de novembro de 2017

O Presidente
"

dze. f-.

Mlv}lsé Pato Azpdo Alegria/
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Zona de abastecimento: Estrela

EDITAL

{Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27/8 Artigo 17.°)

Controlo da Qualidade da Agua Destinada ao Consumo Humano - 32 trimestre de 2017

Z e = alizada "
pre ¢cio
Controlo de rotina 1 G e ] (]

Escherichia coli N/100 mL 0 1 100 0 0 100
Bactérias coliformes N/100 mL o 1 100 0 0 100
Desinfetante residual mg/fL {a} 1 100 0.4 0.4 100

Controlo de rotina 2
Amdnio mg/L NH, 05 1 100 <0.02 <0.02 100
N. de coldnias a 228C N/100 mL {a) 1 100 ND NO 100
N. de colénias a 379C N/100 mL {a) 1 100 ND ND 100
Condutividade HS/cm a 202C 2500 1 100 910 910 100
Cor mg/L PtCo 20 1 100 <2.0 <20 100
pH Unidades de pH 26,5es9 1 100 7.8 7.8 100
Manganés pg/L Mn 50 1 100 <15 <15 100
Onidabilidade mg/LO; 5 1 100 11 11 100
Cheiro {TON) Fator de diluigdo 3 1 100 <1 <1 100
Sahor (TFN) Fator de diluigdo 3 1 100 <1 <l 100
Turvagdo UNT 4 1 100 <0.50 <0.50 100
Controlo de inspecio
Aluminio ug/LAl 200 0
Clostridium perfringens N/100 mL a 0
Ferro Hg/LFe. 200 0
Nitritos mg/L ND, 0.5 0
Benzo{a)pirena pe/L 0.010 0
Célcio mg/LCa {a) [1]
Chumbo He/LPb 10 ¢
Cobre mg/LCu 2 0
Dureza total mg/LCaCQ, {a) 0
Enteracacos N/100 mL 0 0
Magnésio mg/L Mg {a) o
Niquel HEfL NI 20 0
| wn | 0w | o
Trihalometanos ug/L 100 0
faddo Bg/L 500 0

Notas:

{a} Pardametros para os quais ndo € especificado nenhum valor paramétrico, conforme Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27/08.

Informacdo complementar relativa a averiguagdo de incumprimentos dos VP {causas e medidas corretivas):
N3o foram registades incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislagdo em vigor.

Moura, 13 de novembre de 2017

O Presidente




EDITAL

Controlo da Qualidade da Agua Destinada ao Consumo Humano — 32 trimestre de 2017
(Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27/8 Artigo 17.°)

Zona de abastecimento: Estrela

k ltadao
-3 o}
[ e - _ < PP T R

Nitratos mg/l NO, 50 1 100 21 21 100
Antiménio pg/tSh 5.0 1 100 <20 <2.0 100
Arsénig ug/l As 10 1 100 4.6 4,6 100
Benzeno ugfl 1 1 100 <0.3 <03 100
Baro mg/l B 1 1 100 <0.03 <0.03 100
Bromatos g/l BrO, 10 1 100 <2 <2 100
Cadmio pg/icd 5 1 100 <1.5 <1.5 100
Cianetos pg/l Cn 50 1 100 <5,0 <5.0 100
Cromio pe/lCr S0 1 100 <4.0 <40 100
1,2-dicloroetano ug/l 3 1 100 <0.1 «<0.1 100
Fluoretos mg/l F 1s 1 100 0.27 0.27 100
Mercurio ue/l Hg 1 1 100 <0.2 <0.2 100
Selénio pg/l Se 10 1 100 <3.0 <3.0 100
Cloretos mg/l Cl 250 1 100 167 167 100
Tetracloroeteno ue/l {a) 1 100 <0.10 <0.10 100
Tricloroetano pefl (a) 1 100 <L.0 <1.0 100
T:.::;:f;:f::? ug/) 10 1 100 <10 | <10 100
Sodio mg/INg' 200 1 100 110 110 100
Sulfatas mg/150° 250 1 100 13.0 13.0 100

Alfa total Ba/L 0.1 1 100 0.3 03 100 {*)
Beta total Bg/t 1 1 100 <0.1 <0.1 100

Dase indicativa total mSv/ana 0.10 1 100 >0.10 >0.10 100 *)
Raddo 8q/L 500 1 100 155 155 100
MCPA /L 0.1 1 100 <005 | <0.05 100
Ometoata He/L o1 1 100 <0.05 <0.05 100
Pesticida total pgiL (111 1 100 <0.1 <0.1 100

Notas: :

{a} Pardmetros para os guais ndo & especificado nenhum valor paramétrico, conforme Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27/08.

Informacgdo complementar relativa a averiguagdo de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):
(*) O valor em incumprimento do pardmetro alfa total tem como causa a caracteristica natural {(hidrogeoldgica) da origem da dgua. Como
medida corretiva foi realizada a mistura das dguas.

Moura, 13 de novembro de 2017

O Presidente
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