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CAMARA MUNICIPALDE MOURA

EDITAL
QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

2° TRIMESTRE DE 2018

--- Alvaro José Pato Azedo, Presidente da Camara Municipal de Moura, em cumprimento do
disposto no art.° 17.° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.°
152/2017, de 7 de dezembro, torna pulblicos os resultados verificados nas analises de
demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da agua relativos ao 2.° trimestre
de 2018. A
Camara Municipal de Moura cumpre ¢ Plano de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

pela Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos — ERSAR — o qual inclui a
monitarizacéo das trés zonas de abastecimento de agua do Concelho de Moura, nomeadamente:
Fonte da Telha (Amareleja, Moura, Pévoa de S&o Miguel, Safara, Santo Aleixo da Restauragéo e

Santo Amador), Gargaldo (Sobral da Adiga) e Estrela.
- Durante os meses de abril, maio e junho de 2018, foram realizadas as analises previstas no
PCQA, com a realiza¢do de colheitas em torneiras de 14 consumidores.

— Os resultados analiticos demonstram que a agua distribuida no concelho de Moura esta em
conformidade com as normas de qualidade para consumo humano estabelecidas no Anexo |
Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de Agosto.
—- Para constar lavrou-se o presente Edital (o qual integra, no seu conjunte, 4 folhas) que sera

afixado nos locais de estilo e publicitado no sitio da internet da Camara Municipal de Moura.

Pagos do Municipio de Moura, 27 de agosto de 2018
O Presidente da Camara,
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& DADQOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA 2¢ TRIMESTRE
Camara Municipal de Moura - w PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA
"-m i ZONA DE ABASTECIMENTO: Fonte da Telha: Amareleja, Moura, 2018
i Pévoa de S. Miguel, Safara, St. Aleixo da Restauragdo, 5t. Amador)
£m conformidade com o Decreto-Let n.? 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lel n & 152/2007, de 7 de Dezembro, procedeu-se A verificaglio da qualidade
da dgua da rede piblica, através de anlises perlédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Agua [PCQA) aprovado pela
autoridade competente (ERSAR)
f W . etrn. iuniil ades) L Valor Paramétrico (VP) Valores cbtidos N2 An-’m_ss %Cumpiimento N2 Andltses (PCOA) HAndlises|
| B | T 3 = RV} Unidade. Minimo! || Méximal] superores v do VP [ Prévistas Reafizadas || |Realizattas
Escheria coll (E.Col) 0 N/200 ml 0 0 0 100 9 9 100
Bactérlas coliformes 0 N/100 mi 0 1] 0 100 9 9 100
Desinfetante residual — m| 0,4 0,8 — — 9 9 100
Cheiroa 25°C 3 Fator de diluico <] <1 0 100 5 5 100
Sabor a 25°C 3 Fator de diluigie <1 <1 0 100 5 5 100
pH 26,5e595 Unidades pH 7.5 7.6 0 100 5 5 100
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 210 860 o] 100 5 5 100
Cor 20 mg/t PiCo <2 <2 0 100 5 5 100
Turvaclo 4 UNT <0,5 0,6 0 100 5 5 100
Ndmero de coldnias a 22°C = N/ml ND 14 — — 5 5 100
|Nimero de colénias 2 36°C = N/mi ND 30 - - 5 5 100
Aménlo 0,5 mg/l NHA <0,02 0,03 o 100 5 5 100
Mangands 50 __pgfiMa <15 <15 0 100 5 5 100
Oxidabilidade 5.0 mgfl 02 <1 18 0 100 5 5 100
Nitratos (1) 50 mg/fl NO3 29 40 0 100 6 6 100
Enterococos 0 N/100 mi a 0 0 100 1 1 100
Clostridium perfringens 0 N/100 ml 0 1] 1] 100 1 1 100
Aluminic 200 ug/i Al 21 41 0 100 1 1 100
Benzeno{apireno 0,010 ughl <0,005 <0,005 Q 100 1 1 100
Cilcio — mgfl Ca 15 15 — — 1 1 100
Chumbo 10 pgfieb <3 <3 0 100 1 1 100
Cobre 20 mg! Cu <0,01 <0,01 0 100 1 1 100
Dureza total — mg/t CaC03 a3 83 —- — 1 1 100
Ferro 200 pgFe <50 <50 0 100 1 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policidicos (HAP): 0,10 el <0,1 <0,1 ] 100 1 1 100
Benzolblflucrantena — _peh <0,1 <0,1 — - 1 1 100
Benzofkflucranteno — el <0.1 <0,1 - — 1 1 100
|Benzoighilperileno — _pell <(0,1 <0,1 — - 1 1 100
Indenc{1,2,3-cdipirenc — _pell <0,1 <0,1 — 1 1 100
Magnéslo — ‘mgh Mg 11 1 — - 1 1 100
Nitritos 0,5 mg/l NO2 <0,02 «0,02 0 100 1 1 100
Niguel 20 EE{I Ni <5 <5 0 100 1l 1 100
Trihalometanos - total {THM): 100 vl 4 4 4] 100 1 1 100
Cloroférmia — pgl 4 4 - — 1 1 100
Bromoférmia — pgf <3 <3 — 1 1 100
Bromaodiclorometano e ugh <3 <3 - - 1 1 100
Dibromoclorometanc = g/l <3 <3 — — 1 1 100
Rad3o 500 Bg/t <10 <10 0 100 2 2 100
Antiménio (1) 5,0 |.|£II Sb 2 2 0 100 2 2 100
Arsénlo (1) 10 yeN As 1,9 <3 0 100 2 2 100
Benzenoc {1) 1,0 well <0,1 <0,5 0 100 2 2 100
Boro (1) 1,0 penp <0,03 <0,03 0 100 2 2 100
Bromatos (1) 10 uyl BrQs <2 s 0 100 2 2 100
Cadmio (1) 5,0 Uiﬂ Cd <1,5 «<1,5 0 100 2 2 100
Clanetas [1} 50 uyl CN <5 <10 Y] 100 2 2 100
Cloretos (1) 250 uﬂl [a] 110 127 0 100 2 2 100
Crémlo (1) 50 ug/I Cr <4 <4 0 100 2 2 100
1.2 - dicloroetano (1) 30 pg/l <0,1 <1 0 100 2 2 100
Fluoretos (1) 1,5 mgNF <0,2 <0,2 0 100 2 2 100
[Mercirio (1) 1,0 mg/l Hg 0,1 <02 0 100 2 2 100
Pestiddas - total {1) 0,50 y!/l <0,1 <0,1 0 100 2 2 100
Ometoato {1) 0,10 u;_fl <0,05 <0,05 0 100 2 2 100
Selénio (1) 10 ug/l Se <1 <3 4] 100 2 2 100
Sédio (1) 200 mﬂNa 49 53 0 100 2 2 100
ISulfatos (1) 250 mg/l 504 2% 27 0 100 2 2 100
Tetracloroeteno e Tridoroetena (1) 10 pgfl <1 <1 0 100 2 2 100
| Tetradoroeteno (1) —_ _ught <01 <0,1 — - 2 2 100
Tridoroeteno (1) — ug/l <1 <1 - - 2 ] 100
Dose Indicativa {1) 0,10 mSy <0,1 <0,1 0 100 2 2 100
|Nota {1): Pardmetro analisado pela entldade gestora em alta {Aguas Poblicas da Alentejo]
Informag3a complementar relativa & averigusgdo de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):
NBo foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legistagSo em vigor.
|Data da publicaglio no websne;m} g/ odqe |
Moura, 27 de agosto de 2018
O Presidente da Camara,
/A
/Alvarg Azedo/
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA
R e -‘@ PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA 20 TRIMESTRE
de Moura reton ZONA DE ABASTECIMENTO: Gargalo - Sobral da Adiga 2018
Em conformidade com o Decreto-Lel n.? 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-lei n.¢ 152/2007, de 7 de Dezembro, procedeu-se A verificagio da qualidade
da dgua da rede publica, através de andlises pertédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela
autoridade competente (ERSAR] .
Pardmetro (unidades) — Valor Paramétrico (VP) Valores. obtides [ N2 Andlises | || %Comprimento N.2 Andlises (PCQA). || %Anslisas
1= s ST _vp Unidadie’” | Minimd | Maximo | superiores VP doVP. . ] Previstas | 'Realizadas’]| Realizadas
Escheria coli {E.Coli} 0 N/10G ml 0 0 Q 100 3 3 100
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100 3 3 100
Desinfetante residual — m <0,1 0,7 — e 3 3 100
Chelro a 25°C 3 Fator de dilulcio <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C 3 Fator de dHuiclo <1 <1 [1] 100 1 1 100
IpH 26,5e59,5 [ Unidades pH 7.6 7.6 [ 100 1 1 100
|Condutividade 2500 pS/cm a 20°C 810 810 0 100 1 1 100
Cor 20 mg/t PtCo <2 <2 0 100 1 1 100
Turvagdo 4 UNT <0,5 <0,5 0 100 1 1 100
Niimero de coldntas a 22°C — N/l ND ND — e 1 1 100
Nimero de coldnias a 36°C e N/m) 1 1 - 1 1 100
Amdnio 5 myl NH4 <0,02 <0,02 0 100 1 1 100
Mangands S50 gl Mn <15 <15 0 100 1 1 100
Oxidabilidade 5,0 mg/l 02 <1 <l 0 100 1 1 100
|vitratos 1) 50 mg/ NO3 25 25 0 100 1 1 100
Enterococos 0 N/100 mi
Clostridium perfringens [1] N/100 ml
Aluminio 200 ng Al
Benzenofajpirena 0,010 ugh
Célclo - mg/l Ca
Chumbo 10 pg/l Pb
Cobre 20 mg/l Cu
|Dureza total — g/l CaC03
Ferro 200 1/l Fe
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAR): 0,10 ngA
Benzo{h)fuorantenc — R/
|8enzolkluoranteno — HEA
|Benzotghijpeniieno — ugh
[Indenof3, 2 3-cdlpirena = e/l
|Magnésio e mg/l Mg
Nitritos 0,5 mg/l NO2
Niguel 20 &/ Ni
Trihalometanos - total {THM): 100 pg/l
Cloroférmic — pgl
|Bromoférmio — pgh
|Bromadiciorometano - ped
| pibromoclorometanc = pe/
|Rado 500 Baft
Antiménio (1) 50 ugfl Sh
Arsénig (1) 10 uﬂm
Benzeno (1) 1,0 pgh
Boro (1) 1,0 ugha
{Bromates (1) 10 pgf BrOs
|Cédmia {1) 50 g/ Cd
Clanetos [1) 50 ug/l N
Cloretos (1) 250 g o
Crémio {1) 50 pg/l Cr
1,2 - diclercetana {1) 3.0 pent
Fluoretos (1) 15 mg/l F
Mercirio (1) 1,0 rngll Hg
Pesticidas - total {1} 0,50 ugh
Ometoato {1) 0,10 ueh
|5eténio (1) 10 pgfl Se
Sédio (1) 200 mg/ Na
Sulfatos (1) 250 mgfi S04
Tetracloroeteno & Tricloroetena (1): 10 pgfl
Tetracloroeteng {1) — neft
Tricloroeteno (1) —_ ug
|Dose indicativa {1} 0,10 mSv
|Nota {1): Pardmetra analisado pela entidade gestora em alta {Aguas Publicas do Alentejo)
Infarmagiio complementar relativa & averiguac3o de Incumprimento dos VP {causas & medidas correctivas):
N&o foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislacdo em vigor.
[Data da publicagio no website: ~ 9q /(O J <0 i |
i Moura, 27 de agosto de 2018
Q Presidente da Camara,
[Alyaro Azedof
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— DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA
Cémara Municipal = @ PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA 2% TRIMESTRE
de Moura (ki Z0NA DE ABASTECIMENTO: Estrela 2018
Em conformidade com o Decreto-Lei n 2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de Dezembro, procedeu-se 3 verificaglio da qualidade
da dgua da rede piblica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Agua {PCQA} aprovado pela
autoridade competente (ERSAR}

Partmetro [ooidades) Valor Paramétrico [VF] Valores obtidos || N.9 Anhises| || %Curprimento |1 N,2 Andfises [PCOAIT | SAndhees
| Iy VP Unidade " | Minimo |’ Maximo | superiores VP do VP ]iPrevistas’|! 'Real zadas 1| Realizadas
Escherla cofi (E.Cali) 0 N/100 ml 0 1] 0 100 2 2 100
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 1] 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual s m, 0.6 0,8 — 2 2 100
Chelro a 25°C 3 Fator de dilvigio <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C 3 Fator de difvicio <1 <1 0 100 1 1 100

H 26,5e59,5 Unidades pH 7.7 7,7 0 100 1 1 100
Condutividade 2500 u5/em a 20°C 820 820 1] 100 1 1 100
Cor 20 mg/T FiCo <2 <2 1] 100 1 1 100
TurvacSo 4 UINT, <0,5 <0,5 0 100 1 1 100
Ndmero de colénias a 22°C —_ N/ml ND ND — 1 1 100
Nimero de eolénias a 36°C — N/mi ND ND - 1 1 100
lAmébnio 05 mg/T NH4 <0,02 <0,02 0 100 1 1 100
Manganés 50 ug/l Mn <15 <15 0 100 1 1 100
Qxidabilidade 5,0 mg/ 02 18 1.8 0 100 1 1 100

|nitratos (1) 50 mg/l NO3

|Enterococos 0 N/200 mi 0 0 0 100 1 1 100
|Elestridium perfringens 0 N/100 m) 0 0 0 100 1 1 100
|Atuminio 200 g/l Al 79 9 0 100 1 1 100
|Benzeno{alpirenc 0,010 <0,005 | <0,005 0 100 1 1 100
Calcio - mg/lCa 4 L] - 1 1 100
Chumbo 10 ppAeb <3 <3 0 100 1 1 100
Cobre 2,0 mill Cu <0,01 <0,01 4] 100 1 1 100
Dureza tatal s mg/1 Cac03 100 100 — 1 1 100
|Ferro 200 pg/iFe <50 <50 0 100 1 1 100
|Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP); 0,10 ught <001 | <001 0 100 1 1 100
Benzo{biflucranteno - gl <0,01 <0,01 e 1 1 100
Benzofk}Auoranteno — pefl <0,01 <0,01 — 1 1 100

Benzo{ghtlperileno — pefl <0,01 <0,01 = 1 1 100
indencil,2,3-cdjpireno —_ pef <0,01 <0,01 — 1 1 100
[Magnésio — mg/l Mg 11 11 — 1 1 100
[Nitritos 0,5 mg/l N2 <0,02 <002 [ 100 1 1 100
l’muel 20 ug/l NI <5 <5 0 100 1 1 100
Trihalometanos - total (THM): 100 ug_ll <3 <3 0 100 1 1 100
Cloroférmio — pel <3 <3 - 1 1 100
Bromoférmio = pell <3 <3 — 1 1 100
Bromoditlorometano — pel <3 <3 —_ 1 1 100
Dibromoclorometano — peft <3 <3 —_— 1 1 100
|Radia 500 8g/1 <10 <10 4] 100 1 1 100
Antimdnio (1) 5.0 pef15h

Arsénio (1) 10 pgfl As

Benzeno (1) 10 uefl

Boro (1) 10 pe/1B

Bromatos [1} 10 1g/1 Brth

Cadmic (1) 5.0 g Cd

Cianetos (1) 50 pgfl CN

Cloretos (1) 250 ug/lct
|Crémia {1) 50 /1 Cr
|1.2 - didleroetans {1} 3,0 pe/l

Flucretos (1) 1,5 mgfi F

Mercido {1) 10 mg/l Hg

Pesticidas - total (1) 0,50 pgl

Ometoato {1) 0,10 g

Selénlo (1) 10 ugfiSe

Sadio (1) 200 mg/l Na

Sulfatos (1) 250 mg/l 504

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (1): 10 A

Tetracloroeteno (1) = _ el

Tricioroeteno (1) ~— _pgh

Dose indicativa (1) 0,10 msv

Nota (1): Parimetro analisado pela entidade gestora em alta (Aguas Pablicas do Alentejo)

Informag8o complementar retativa & averiguagdo de Incumprimento dos VP (causas e medidas cotrectivas):

N&o foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legistagdo em vigor.
[Data da publicagsa no website: 3T [0 F / JO(B

Moura, 27 de agosto de 2018
O Presidente da Cimara,
/4
I.ilvgm Azedo/
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