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CAMARA MUNICIPAL DE MOURA

EDITAL
QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

3° TRIMESTRE DE 2018

--- Alvaro José Pato Azedo, Presidente da Camara Municipal de Moura, em cumprimento do
disposto no art.° 17.° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.°
152/2017, de 7 de dezembro, torna pulblicos os resultados verificados nas analises de
demonstragéo de conformidade com as normas de qualidade da agua relativos ao 3.° trimestre
de 2018.
-— A Camara Municipal de Moura cumpre o Plano de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA)

aprovado pela Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos — ERSAR - o qual inclui a
monitorizag&o das trés zonas de abastecimento de agua do Concelho de Moura, nomeadamente:

Fonte da Telha (Amareleja, Moura, Pévoa de Sio Miguel, Safara, Santo Aleixo da Restauracio e

Santo Amador), Gargaldo (Sobral da Adiga) e Estrela.
--- Durante os meses de julho, agosto e setembro de 2018, foram realizadas as andlises
previstas no PCQA, com a realizagio de colheitas em torneiras de 13 consumidores. -
-— Os resultados analiticos demonstram que a agua distribuida no concelho de Moura esta em
conformidade com as normas de qualidade para consumo humano estabelecidas no Anexo |
Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de Agosto.
— Para constar lavrou-se o presente Edital (o qual integra, no seu conjunto, 4 folhas) que sera

afixado nos locais de estilo e publicitado no sitio da internet da Camara Municipal de Moura.-----—-
Pagos do Municipio de Moura, 4 de dezembro de 2018

O Presidente da Camara,
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/!Alvaro Josd Pate’ Azedo/
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA 3¢ TRIMESTRE
icipal de Moura ﬁ_ PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA
Cémara Munictpa 'ﬂ‘“!u ZONA DE ABASTECIMENTO: Fonte da Telha: {Amareleja, Moura, 2018
Pgvoa de 5. Miguel, Safara, St. Aleixo da RestauragSo, St. Amador)

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017. de 7 de Dezembra, procedeu-se a verificacio da qualidade

da Agua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela

autoridade competente (ERSAR)

Pariretro {unldades] Valor Paramétrico (VP) Valores obtldos N.2 Andlises | ®Cumprimenta .2 Andlises {PCQA) %Andlises
VP Unidade Minimo | Méximo. | superiores VP do vP Previstas Realizadas .| Realizadas

Escheria coli {E.Coli) 0 N/100 ml 0 0 0 100 9 9 100
Bactérias coliformas 0 N/100 ml 0 ] 4] 100 9 9 100
Desinfetante residual — mgfl 0,1 >1,5 — - 9 9 100
Cheiro a 25°C 3 Fator de-diluigsa <1 <1 Q 100 5 S 100
Sabor a 25°C 3 Fator de diluigio <1 <1 0 100 5 5 100
pH 26,5 e 59,5 Unidades pH 7.5 7,7 0 100 5 5 100
Condutividade 2500 nS/om a 20°C 790 830 [\ 100 5 5 100
Cor 20 mg/l PtCo <2 7 [ 100 5 5 100
Turvagio 4 UNT <0,5 0,9 0 100 5 5 100
Nomero de colénias a 22°C - N/ml <1 >300 — — 5 5 100
Ndmero de colénias a 36°C = N/ml <1 >300 — s 5 5 100
Amdnlo 0,5 mg/l NH4 <0,02 0,04 0 100 5 S 100
Mangands 50 1g/! Mn <15 <15 a 100 5 5 100
Oxidabilidade 5,0 mg/1 02 <1 <1 1] 100 5 5 100
|Nitratos (1) 50 myl NO3 28 32 4] 100 1 1 100
Enterococos 0 N/100 ml

Clostridium perfringens 0 N/100 ml

Aluminio 200 ug/l Al

Benzeno(a)pireno 0,010 gl

Célco — mg/l Ca

Chumbo 10 ug/l Pb

Cobre 2,0 mg/l Cu

Dureza total - mg/| CaCO3

Ferro 200 pge/l Fe

Hidrocarbonetos Aromiéticos Policiclicos {HAP): 0,10 g/l

Benzo(b)fluoranteno g/l

Benzo(k)fluoranteno — ug/l
|Benzo(ghi)perileno - ugfi

Indeno(1,2,3-cd)pirenc — (T

Magnésio — mg/l Mg

Nitritos 0.5 mg/i NO2

Niguel 20 pg/l Ni

Trihalometanos - total {THM): 100 pgll

Cloroférmio — g/

Bromoférmio —~ ug/l

Bromadiclorometana — [ir7]]

Dibromaoclorametano - |1§_/I

Radfo 500 Bq/l

Antiménio (1) 5.0 1g/l Sh

Arsénio (1) 10 g/l As
{Benzena (1) 1,0 e

Boro (1) 1,0 g/l B

[Bromatos (1) 10 ug/l BrQs

Cadmio (1) 5,0 ug/ Cd

Cianetos (1) 50 pgdl CN

Cloretos (1} 250 Hg/l €l

Crémlo (1) 50 HeftCr

1,2 - dicloroetano {1} 3,0 iyl

Fluoretos (1) 1,5 mg/l F

Mercurio (1} 1,0 mg/l Hg

Pesticidas - total (1} 0,50 ugfl

Ometoato (1) 0,10 g/l

Selénio (1) 10 g/l Se

Sédio {1) 200 mg/l Na

Sulfatos (1) 250 mg/1 504

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (1): 10 pefl

Tetracloroeteno (1) — pg/f!

Tricloroetena (1) pen ug/l

Dose indicativa (1) 0,10 mSy

Nota (1); Pardmetro analisado pela entidade gestora em alta {Aguas Publicas do Alentejo

Informagdo complementar relativa  averiguagio de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

Néo foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acorde com a legistagdo em vigor

Data da publicagiio no website:

Moura, 4 de dezembro de 2018
O Presidente da Cimara,

)

JAlarn Azedo/
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Moura, 04 de dezembro de 2018
O Presidente da Camara,

. .. — DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA
Camara Municipal r PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA 3% TRIMESTRE
de Moura frroure s oA DE ABASTECIMENTO; Gargaldo - Sobral da Adica 2018

Em canformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade

da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qual:dade da Agua (PCQA) aprovado pela

autaridade competente (ERSAR)

% Valor Paramétrico {VP) Valores obtidos N.2 Andlises '| %Cumprimento N.2 Andlises (PCOA) %Andlises
Par@metro {unidades) = =
: r VP Unidade Minimo )| Mixime | superiores VP do VP Previstas | Realizadas | Realizadas

Escheria coli (E.Coli) 0 N/100 mi [1] fi] ] 100 3 3 100
Bactérias coliformes 0 N/100 m! 1] [} 0 100 3 3 100
Desinfetante residual — mg/l 0,1 0,4 3 3 100
Cheiro a 25°C 3 Fator de dilui¢do <1 <1 i 100 2 2 100
Sabor a 25°C 3 Fator de diluigio <1 <1 0 100 2 2 100
pH 26,5 €595 Unidades pH 74 7.6 0 100 2 2 100
Condutividade 2500 usfema 20°C 730 770 0 100 2 2 100
Cor 20 mg/l PtCo <2 <2 0 100 2 P4 100
Turvagdo 4 UNT <0,5 «0,5 0 100 2 2 100
Numero de colénias a 22°C — N/ml <1 5 - 2 2 100
Nimerc de coldnias a 36°C nm N/mt <1 52 . 2 2 100
Aménio <0,02 mg/l NH4 <0,02 <0,02 0 100 2 2 100
Manganés 50 ug/l Mn <15 <15 0 100 2 2 100
Oxidabilidade 50 rnEII 02 <1,0 1.5 0 100 2 2 100
Nitratos {1} 50 mg/t NO3 31 31 0 100 1 1 100
Enterococos 0 N/100 ml Q 0 0 100 i 1 100
Clostridium perfringens 0 N/100 ml 1] 0 0 100 1 1 100
Aluminio 200 ug/ Al 37 37 0 100 1 1 200
Benzeno(a)pireno 0,010 ug/l <0,005 <0,005 0 100 1 1 100
Clcio — mg/l Ca 80 80 1 1 100
Chumbo 10 PE/ Pb <5 <5 o 100 1 1 100
Cobre 2,0 mg/l Cu 0,0052 0,0052 0 100 1 1 100
Dureza total -- mg/l CaCO3 370 370 1 1 100
Feiro 200 pg/l Fe <50 <50 0 160 1 1 100
Hidrocarbonetos Arométicos Policlelicos (HAP): 0,10 pef <0,010 <0,010 0 100 1 1 100
|Benzo{bifiuoranteno — ug/l <0,010 | <0,010 e 1 1 100
Benzo(k)fluoranteno -— ugh <0,010 <0,010 - 1 1 100
Benzo(ghl)perileno = pg/l <0,010 <0,010 1 1 100
Indenofl,2,3-cd)pireno -— wg/l <0,010 <0,010 1 1 100
Magnésio - mg/l Mg 41 41 1 1 100
Nitritos 0,5 mg/t NO2 <0,02 <0,02 0 100 1 1 100
Niguel 20 P/l Ni <5 <5 o 100 1 1 100
Trihalometanos - total (THM): 100 pe 40 40 1] 100 1 1 100
Cloroférmio - ug/l 2,5 25 1 1 100
Bromofdrmic e/l 29 29 - 1 1 100
Bromodiclorometano = [11:4] 1,2 1,2 — 1 1 100
Dibromoclorometano e/l 6 |5 -— - 1 1 100
Radio 500 Ba/l <10 <10 0 100 2 2 100
Antiménio {1) 5.0 ug/l Sh <2 <2 1] 100 1 1 100
Arsénio (1) 10 ug/l As <3 <3 Q 100 1 1 100
Benzeno (1) 1,0 ugh <0,2 <0,2 4] 100 1 1 100
Baro (1) 1,0 pe/fl B <0,03 <(,03 4] 100 1 1 100
Bromatos (1) 10 g/l BrQs <5 <5 [ 100 1 1 100
Cddmio (1) 5.0 wg/l Cd <15 <15 0 100 1 1 100
Cianetos (1) 50 Mg/l CN <5 <5 0 100 1 1 100
Cloretos {1) 250 g/l i 87 87 0 100 1 1 200
Crémio (1) 50 pe/l Cr <4 <4 0 100 1 1 100
1,2 - dicloroetano {1} 3,0 g/l <0,5 <0,5 0 100 1 1 100
Fluoretos (1) 1.5 mg/| F 0,09 0,09 0 100 1 1 100
Mercurio (1) 10 mg/l Hg <Q,3 <0,3 0 100 1 1 100
Pesticidas - total (1) 0,50 ugdl <0,1 <0,1 0 100 1 1 100
Ometoato (1) 0,10 ug/l <0,05 <0,05 0 100 1 1 100
Selénio (1) 10 ug/l Se <3 <3 0 100 1 1 100
Sédio {1) 200 mg/l Na a5 35 0 100 1 1 100
Sulfatos (1) 250 mg/l S04 14 14 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {1): 10 ug/l <0,3 <0,3 [} 100 1 1 100
Tetracloroeteno (1} - 1171 <0,2 <0,2 — - 1 1 100
Tricloroeteno (1) — ugdl <0,1 <0,1 1 1 100
Dose indicativa (1) 0,10 msv <0,1 <0,1 0 100 1 1 100
Nota (1): Parémetro analisado pela entidade gestora em alta {Aguas Publicas do Alentejo)

Informagdo complementar relativa 3 averiguagio de incumprimento dos VP {causas e medidas cerrectivas):

Nao foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislacdo em vigor,

Data da publicagio no website: |
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Camara Municipal

de Moura

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA
PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Estrela

2018

autoridade competente (ERSAR}

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n 2 152/2017, de 7 de Dezembra, procedeu-se & verifica¢io da qualidade
da agua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade d

a Agua (PCQA) aprovado peta

Parametro (unidades) Valor Paramétrico (VP}) Valores obtidos N.2 Andlises | %Cumprimento N.2? Andlises (PCOA) %Andlises
¥ VR Unidade “Minimo | Méximo | superiores VP do VP Previstas I Realizadas | Reallzadas
Escheria colf (E.Coli} 0 N/10G m 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias collformes 0 N/100 mi o 0 0 100 1 1 100
Desinfetante residual mg/l 0,2 0,2 -~ — 1 1 100
Cheiro 2 25°C 3 Fator de dilui¢io
Sabor a 25°C E] Fator de diluiclo
pH 6,5 ¢ 59,5 Unidades pH
Condutividade 2300 pSfcrm a 20°C
Cor 20 mg/l PtCo
Turvacho 4 UNT
Nimero de colénias a 22°C - N/ml
Numero de colénias a 36°C — N/ml
Aménio 0,5 mg/l NH4
Manganés 50 pg/l Mn
Qxidabifidade 5,0 mg/l 02
Nitratos (1) 50 myi NO3 21 21 0 100 1 1 10
Enterococos 0 N/200 mi
Clostridium perfringens o] N/100 ml
Aluminio 200 uest Al
Benzeno(a)pireno 0,010 gl
Céleio — mg/fl Ca
Chumbo 10 ug/l Ph
Cobre 2,0 mg/] Cu
Dureza total — mg/l CaCO3
Ferro 200 ug/l Fe
Hidrocarbenetos Arométicos Policfclicos (HAP): 0,10 ]
{Benzo(bjfluoranteno - g/l
Benzo{k)fluoranteno — WES
Benzo{ghljperilenc — pngdl
Indeno{1,2,3-cd)pireno g/l
Magnésio — mg/l Mg
Nitritas 0,5 g/l NO2
Niquel 20 Hg/t Ni
Trihalometancs - total {THM): 100 Bg/l
Cloroférmio o g/l
Bromoférmio pefl
Bromodiclorometano — ug/l
Dibromocloremetano -— ne/l
Radio 500 Bg/!
fAntiménio (1) 50 W/l Sh
Arsénio {1) 10 Mg/t As
Benzeno (1} 1,0 pe/!
Boro (1) 10 ug/l B
{Bromatos (1) 10 pgfl Bros
Cadmio (1) 5,0 ug/i cd
Cianetos (1) 50 g/l CN
Cloretos [1) 250 pe/tcl
Crémio (1) 50 pgfl Cr
1,2 - dicloroetana (1) 3,0 wg/l
Fluoretos (1) 1,5 mg/fl F
Mercdrio (1) 1,0 mg/l Hg
Pesticidas - total {1) 0,50 g/l
Ometoato (1) 0,10 pg/l
Selénio (1) 10 g/l se
Sédio (1) 200 mg/l Na
Sulfatos (1) 250 mg/| S04
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {1): 10 ne/fl
Tetracloroeteno (1) — pg/l
Tricloroetenc 1) — e/t
Dase indicativa [1) 0,10 mSv

|Nota (1): Fardmetro analisado pela entidade gestora em alta {Aguas Publicas do Alentejo

!Informa;io complementar relativa & averiguagdo de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):
Nao foram registados incumprimentos aos valores paraméuricos fixados de acorde com a legislagBo em vigor

Data da publicagdo no website:

Moura, 4 de dezembro de 2018
O Presidente da Cimara,

W .

Ivaro Azedo/
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