CAMARA MUNICIPAL DE MOURA

EDITAL
QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

1° TRIMESTRE DE 2019

— Alvaro José Pato Azedo, Presidente da Camara Municipal de Moura, em cumprimento do
disposto no art.° 17.° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.°
152/2017, de 7 de dezembro, torna publicos os resultados verificados nas analises de
demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da agua relativos ao 1.° trimestre
de 2019.
- A Camara Municipal de Moura cumpre o Planc de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA)

aprovado pela Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos — ERSAR - o qual inclui a
monitorizagéo das trés zonas de abastecimento de dgua do Concelho de Moura, nomeadamente:
Fonte da Telha (Amareleja, Moura, Pévoa de Sdo Miguel, Safara, Santo Aleixo da Restauragao e

Santc Amador), Gargaldo {Sobral da Adica) e Estrela.
-— Durante os meses de janeiro, fevereiro e margo de 2019, foram realizadas as andlises
previstas no PCQA, com a realizagéo de colheitas em torneiras de 14 consumidores, ~—---——m-m-
--— Os resultados analiticos demonstram que a édgua distribuida no concelho de Moura esta em
conformidade com as normas de qualidade para consumo humano estabelecidas no Anexo |
Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de Agosto.
-— Para constar lavrou-se o presente Edital (o qual integra, no seu conjunto, 4 folhas) que sera

afixado nos locais de estilo e publicitado no sitio da internet da Cadmara Municipal de Moura.-—-——-
Pacos do Municipio de Moura, 22 de maio de 2019

O Presidente da Camara,

W .

/ﬁvaro José Bato Azedo/
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DADOS DO CONTROLO OA QUALIDAGE DA AGUA L TRIVESTRE
Cmara Municipal de Moura ﬁ PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA
P !E_-_ ZONA DE ABASTECIMENTO: Fonte da Telha: {Amareleja, Moura, 2019
foeriRE B Jrévoa de 5. Migue!, Safara, 5t. Aleixo da Restauragio, St. Amadar)
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterade pelo Decrelo-Lei n.? 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se 3 verificagio da qualidade
da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Agua [PCQA} aprovade pela
autorldade competente {ERSAR) —_—
] = ?r;m' m {unidades) [ “Valor Paramétiico (VP) | Vakoresobtidos | N.Y Andfises | XCumprimenta N2 Anilises’{PCOA)! CMAndfses
| L ) i P Unidade . | Minimo' || Mixima | superiores VP.|  do VP Previstas Reifizadss | Realizadas
Escheria eoll [E.Coll} {2) 0 N/100 mi [1] >100 2 17,7 9 9 100
Bactérias cofiformes (2_! *] N/10OmI 0 >100 2 77.7 9 9 100
Desinfetante residual — mEfl. 0,1 0,7 — — 9 9 100
Enterococos [ N/100 mi 0 0 0 100 6 6 100
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluiclo <1 <1 [} 100 6 6 100
Sabor a 25°C 3 Fator de difuicko <1 <1 0 100 6 3 100
pH 26,5 59,5 Unidades pH 7,1 7.5 0 100 & ] 100
[Condutividade 2500 uSfem 8 20°C 360 860 0 100 6 1 100
Cor 20 mﬂ&tj <2 <2 0 100 6 & 100
Turvacio 4 UNT. <0,5 <0,5 [] 100 6 6 100
Ndmero de colnlas a 22°C e Himi <1 2300 - ~— 3 3 100
Niimero de colénias 8 36°C — N/mt <l »>300 - - 6 3 100
Nitratos (1) 50 myLNOS 28 29 0 100 2 2 100
Aménio 05 mg/L NHe <002 | <002 0 100 1 1 100
Clostridium perfringens 0 N/100 mi 0 0 0 100 1 1 100
Aluminic 200 /LAl <30 <30 0 100 1 1 100
{Benzeno{alpireno 0,010 i <G,005 | <0,005 [ 100 1 1 100
|cdieia — mg/L Cs 92 92 — 1 1 100
[Chumbo 10 ].!IL Pk <5 <5 a 100 1 1 100
Cobre 2,0 m!)‘LCI.l 0,0122 0,0122 0 100 1 1 100
Clorates 0,7 me/LMg <001 | <001 0 100 1 1 100
Cloritos 0,7 r:!IL Mg <0,01 «0,01 ] 100 1 1 100
|Dureza total — mg/t CaCO3 390 330 -— — 1 1 100
[Ferm 200 ug/LFe <50 <50 0 100 1 1 100
|Hidrocarbenetes Aromiticos Poficiclicas (HAP): 0,0 et <001 | <001 0 100 1 1 100
|Benzofbifivorantenc — gL <0,01 <0.01 — - 1 1 100
|Benzo{k}fuarantens — /L <0,01 <0,01 — - 1 1 100
|Benz feno — wa/L <0,01 <0,01 — — 1 1 100
|indenetl,2,3<dipireno — ug/L <0,01 <0,01 — 1 1 100
|Magnésia - mg/l Mg 40 40 — 1 1 100
{Mangands 50 ug/iMn <15 <15 0 100 1 1 100
Nitritos [ mg/L NO2 002 | <002 0 100 1 1 100
Miguel 20 HE/LNI <5 <5 o 100 1 1 100
(nddabllidade 50 mg/L 02 1,3 13 [ 100 1 1 100
Trihalometanos - total (THM): 100 pe/L 15 15 0 100 1 1 100
1Clorofdmio e [L <0,4 <04 i ol 1 1 100
Bromoférmia — pg/t 14 14 —- 1 1 100
Sromodiclorometane -— /L <0,5 <0,5 ~ 1 1 100
|eibromedioremetanc — gL 0,81 0,81 — — 1 1 100
IE‘,"‘" 500 Ba/L <10 <30 [ 10 1 1 100
Antimdnia (1) 5.0 pght Sb
Arsénito {1} 10 Be/LAS
[Benzens (1 10 gL
|Bota (1) 1,0 y/l8
|Bromatos (1) 10 Bg/L Bith
|Ciidenio {1} 50 ug/LCd
Clanetos (1) 50 ug/LCN
Cloretos {1} 250 mg/Lcl
Crémio 50 wafLcr <2 <2 0 100 1 1 100
1.2 - dicloroetanco (1) 3,0 g/t
Fluoretos (1) 15 mglfLF
Mereirlo {1} 10 mg/LHg
Pesticldas - total {1} 0,50 pg/L
Ometoato {1) 0,10 e/t
|Selénio (1) 10 pe/t Se
Sédio {1) 200 mg/L Na
Sulfatos (1) _ 250 mg/L S04
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (1): 10 pg/L
Tetracloroeteno (1) = Mg/t
Fricloroeteno (1) e ugit
Dose indicativa (1) 0,10 msv
Nota {1): Pardmetro analisado pefa entidad em alta {Aguas Publicas do Alentejo}
Nota [2): O incumprimento dos parimetros E. Coll e Bactérias coliformes, em 2 amostras de dgua, teve como causa a contaminagdo pontual da origem de dgua. Apds avaliagio
da situagdo e a realizaglio de novas andlises foi restabelecida a qualidade da dgua.
Data da publicagdo no website: |
Moura, 22 de maio de 2019
O Prasidente da Cimara,
L
/Alvaro Azed
24



DADOS DO CONTROLO DA GUALIDADE DA AGUA
4
Camara Municipal -@@ PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA LSfrMESTHE
fIveare

de Moura ZONA DE ABASTECIMENTO: GargalSo - Sabral da Adica 2019
Em confarmidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se & verlficagdo da qualidade
da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela
autoridade competente (ERSAR)

SRS | vator Paramdtrico WP} | Valoresobtides ||| N.¥ Andlises | Cumprimento | N Analses (PLOA). T ScAndiees ]
Ji=ivp L _Unidade JiMinimoiliMddino)] superioresVP.|  dove  ['Previstes] Reafizadas || Realizadas
o N/100 m| 0 0 0 100 3 3 100
o N/100 mi 0 a 0 100 3 3 100
— L 0,3 0,6 — - 3 3 100
0 N/100 mi [ [ 0 100 1 1 100
3 Fator.de dilulcdo <1 <1 [} 100 1 1 100
3 Fator de diluiglo <1 <1 0 100 1 1 100
265595 | unidades pH 7.7 7.7 0 100 1 1 100
2500 ieSfom a 20°C 870 870 0 100 1 1 100
20 mg/L PtCo < <2 a 100 1 1 100
4 UNT <0.5 <0,5 0 100 1 1 100
s N/ml <1 <1 - - 1 1 100
= N/mi <1 <1 — — 1 1 100
50 NO3
05! NH4
|clostridium perfringens 0 N/100 mi
|Aluminio 200 ugf Al
Benzeno{a)pireno’ 0,016 [T
]Céldb B — mp/LCa
[Chumba 10 __ HefLPh
[Cobre 20 mg/LCu
|Cloratas 0,7 mgL
|Cietitos 0,7
|pureza total = _ mg/L CaC03
[Ferro 200 g/t e
‘_mdmarbonmsmwm Policiclicos (HAP): 0,10. pgL
Benzafblfluoranteno - pgL
Benat ntenc — g
Bentolghliperilenc — HgL
[Indenc{1.2.3-cd)pirena = o
|magnésio — mg/L Mg
Mangands 50 HE Mn
Nitritos 0.5 mg/L NO2
Niquel! 20 IUg/UNI
Oxidabliidade = 50 g/l 02
[Trihalometancs - total (THM: 100 L
|Clorcférmia - [T
|Bromoférmia — L
|Bromadiciorometana - gL
Dibromociorometano e gl
Racks 50 Bojl
Antimdnia (1) 5.0 Hg/L5b
Acséiio 1) 10 [T
|Benzeno (1 10
|Bora {1} & 10 u?i!:"n
|Bromatos (1) 10 gL BrO:
Cadmio (1) 5.0 ug/LCd
Clanetos (1) 50 _pgLCN
Cloretos (1) 250 mg/L.dl
Crémio 50 Hg/LCr
1,2 - didloroetano (1)’ 3.0 /L
[Fiuoretos (1} 15 T
[Mercacio (2} 10 mg/L Hy
lf_esﬂcldas- total 1] 0,50 ugt
Ometoato {1) 0,20 gL
Selénio (1) 10 gL Se
Sédio (1) 200 mg/L Na
|5u|fatns {1} 250 mg/LU504
Tetracioroeteno & Tricloroetena [1): 10 pefl
Tetracloroetena (1) = gt
Tricioroetenc (1) = HgL
Dose indicativa (1) 0,10 mSy

INota {1): Pardmetro analisado pela entidade gestora em alta {Aguas Publicas do Alentejo)
Infermagio complementar relativa & averiguagdo de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas);
Nde foram registados Incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acardo com a legislagdo em vigor.

Data da publica¢lio no webslite: |

Moura, 22 de maio de 2019
C Presidente da Camara,

{Alvaro Azedo
4



DADOS DO CONTRDLO DA QUALIDADE DA AGUA,
]
Camara Municipal -@% @ PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA 14 TRIMESTRE
de Moura v ZONA DE ABASTECIMENTO: Estrela 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.¢ 305/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lein.® 152/2017, de 7 de Dezembiro, procedeu-se  verificacso da qualidade
da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segunde o Programa de Contolo da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela
autoridade competente (ERSAR}

TR B § . 'Vlhrhnméﬂbn‘[bﬁ' | Valoresobtides | N2 Andlises | WCumprimento | N Andlises | WAnAlses
— :ar&mmtunldadu] TI VP __Unidade _ |” Minimo | Miximo |. superiores VP doVP | Pravistas || Realizadas | Realizadas,
Escherla coll (E.Cofi) 0 N/100 m! 0 0 [ 100 2 2 100
[Pactérias exiiformes 0 §/100 mi 0 0 0 100 2 2 100
[Desinfetante resicual - mg/l 0.4 0.5 — — 2 2 100
|Entesococos 0 N/100 m 0 D 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C 3 Fator. de diluiclo <1 <1 D 100 1 1 100
bor & 25°C 3 Fator. de diuiclol] <1 <1 0 100 1 1 100
pH 26,5 259.5 Unidades pH 7.4 7.4 0 100 1 1 100
Condutividade 2500 iS/ema 20°C 820 820 0 100 1 1 100
Cor 20 m_y'l PtCo <2 <2 [] 100 1 1 100
Furvaglio 4 UNT <0,5 <0,5 0 100 1 1 100
|NSmera de colénias a 22°C - N/mi 5 5 - — 1 1 100
INdmero de colénlas a 36°C = Nfmi 5 5 -~ —- 1 1 100
Nitratos (1) 50 mg/LNO3
Aménio 03 mg/L RHA
Clostridium perfringens 0 N/100 mi
Aluminko 200 ]
[Benzenolajpireno 0,010 HgL
|chico - mg/LCa
chumba 10 pg/LPh
Cobre 0 img/iCu
Cloratos 0,7 mgl
Clotites 07 mg/L
Dureza tetal — mg/L CaC03.
|Ferro 200 'ﬁ!l'l. Fe
[Hidrocarbanetos Aromiticos Policiclicos {HAP): 0,10 [T
Benzo{bifluoranteno — gL
S
= T
_— m!]_ Mg
50 ;!ﬂ.Mn
05 mg/LNO2
20 HE/LNL
5.0 mg/L02
100 ﬁt
= an
= ML
[Bromodiclorometanc = [T
Wmmmiw' — gL
Radlo 500 Byl
Antiménio (1) 5,0 [pg/LSb
Arsénio {i] 10 b/l As
Benzeno (1) 10 L
Boro {1} 10 ug/LB
Bromatos (1) 10 1L BrDy
Cédmio (1) 50, ug/t.cd
Clanetos (1) : R ugfLCN
Closetos (1) 250 /L Cl 150 150 0 100 1 1 100
[Crémic 50 wgLcr
1,2 - dicioroetanc (1) 3,0 L
Flucrtos (1] L5 mg/LF
[Mercio (1) 1,0 mg/LHg
|Pesticidas - totel 1)) 0,50 el
|ometoata (1) 0.10 /L
Selénla (1) 10. ugfLse
Sédia (1) 200 mg/t Na
Sulfatos {1} 250 mg/L504
Tetracloroateno e Tricloroetena [1): 10 [ 1
Tetracloroetenc (1) — HEL
Triclotoetena (1) — ugfl
Dose Indicativa (1) 0,10 msv

'[Nota {1): Pardmetro analisado pela entidade gestora em alta (z;uas Publicas d:Menlejol
InformagSo complementar relativa 2 averiguaclo de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

N3o foram registados incumpr} aos val paramétricos fixados de acordo com a legislagio em vigor.,
|pata da publicagdo no website: |

Moura, 22 de maio de 2019
O Presidente da Cimara,

JAlvaro Azeddy
a4



