CAMARA MUNICIPALDE MOURA
EDITAL

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

3° TRIMESTRE DE 2019

- Alvaro José Pato Azedo, Presidente da Camara Municipal de Moura, em cumprimento do
disposto no art.° 17.° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.°
152/2017, de 7 de dezembro, torna plblicos os resultados verificados nas analises de demonstragéo
de conformidade com as normas de qualidade da agua relativos ao 3.° trimestre de 2019.--—--—
--- A Camara Municipal de Moura cumpre o Plano de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA)
aprovado pela Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos — ERSAR — o qual inclui a
monitorizagdo das trés zonas de abastecimento de agua do Concelho de Moura, nomeadamente:
Fonte da Telha (Amareleja, Moura, Povoa de S&o Miguel, Safara, Santo Aleixo da Restauragao e
Santo Amador), Gargaldo (Sobral da Adica) e Estrela.

--- Durante os meses de julho, agosto e setembro de 2019, foram realizadas as analises previstas
no PCQA, com a realizagio de colheitas em torneiras de 14 consumidores e 3 reservatorios. -—--
— Os resultados analiticos demonstram que a agua distribuida no concelho de Moura esta em
conformidade com as normas de qualidade para consumo humano estabelecidas no Anexo |
Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de Agosto.

--- Para constar lavrou-se o presente Edital (o qual integra, no seu conjunto, 4 folhas) que sera

afixado nos locais de estilo e publicitado no sitio da internet da Cadmara Municipal de Moura.-—------

Pagos do Municipio de Moura, 02 de dezembro de 2019

O Presidente da Camara,

Alvaro José Pato Azedo/
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€émara Municipal de Moura

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA
PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA

32 TRIMESTRE
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ZONA DE ABASTECIMENTO: Fonte da Telha: (Amareleja, Moura,

Pévoa de 5. Miguel, Safara, St. Aleixo da Restauragio, St. Amador) 019

|Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificacio da qualidade

da dgua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Agua [PCQA) aprovado pela

autoridade competente (ERSAR} -

Parfmetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises | %Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) Kandlises
s VP Unidade Minima | Méxima | superiores VP do VP Previstas Realizadas | Realizadns

Escheria coll (E.Coll) Q N/100 m| 0 0 [{] 100 9 9 100
|Bactérias coliformes g N/100 ml 0 0 0 100 9 9 100
|Desinfetante residual — mg/L 0,1 >1,5 9 9 100
|Enterococas 0 N/100 ml 0 0 0 100 4 4 100
[cheiro a 25°C 3 Fator de diluigio <1 <1 ) 100 4 4 100
|Sabor a 25°C 3 Fator de diluigio <1 <1 0 100 4 4 100

pH 26,5 e 59,5 Unidades pH 7,5 7.8 0 100 4 4 100

Condutjvidade 2500 pS/em a 20°C 730 860 0 100 4 4 100

Cor 20 mg/l PtCo <2 10 0 100 4 4 100
Turvaglio 4 UNT <0,5 <0,5 0 100 4 4 100
|Ndmero de colénlas a 22°C N/ml <1 >300 4 4 100

Numero de colénias a 36°C = N/m| <1 >300 4 4 100

Nitratos (1) 50 myl. NO3 31 42 0 100 2 2 100

Amoénic 0,5 mg/L NH4 <0,02 <0,02 0 100 1 1 100

Clostridium perfringens [i] N/100 ml 4] 0 0 100 1 1 100
Aluminio 200 u!/L Al 110 110 0 100 1 1 100

Benzeno{a]pireno 0,010 g/l <0,005 | <0,005 0 100 1 1 100
Cdlcio - mg/LCa 100 100 e 1 1 100
Chumbo 10 ug/L Ph <1 <1 V] 100 1 1 100
Cobre 2,0 mg/LCu 0,003 0,003 0 100 1 1 100
Clorates (2) 0,7 mg/L Mg 0,874 0,874 1 0 1 1 100
[Clorites 0,7 mg/L Mg <0,01 <0,01 0 100 1 1 100

Dureza total e mg/LCaCo3 400 400 - 1 1 100

Ferro 200 ug/LFe <50 <50 0 100 1 1 100

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,01 pglL <0,01 <0,01 0 100 1 1 100
|Benzo{b)fiuoranteno - ug/L <0,01 <0,01 - 1 1 100
|Benzo{k)flucranteno an hg/l <0,01 <0,01 -- 1 1 100
|Benzofghilperileno s Hg/L <0,01 <0,01 1 1 100
|indenat1,2,3-cd)pirenc - Hg/L <001 | <0m - 1 1 100
[Magnésio — mg/L Mg 36 36 = - 1 1 100
|Mangands 50 ug/L Mn <15 <15 0 100 1 1 100
|itritos 0,5 mg/L NG2 <0,02 <0,02 0 100 1 1 100

Niquel_ 20 Hg/L NI <5 <5 0 100 1 1 100

Oxidabilidade 50 mg/l.C2 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100

Trihal ta - total {THM): 100 ug/l 4 4 0 100 1 1 100

Claratérmic - pa/L 0,62 0,62 - 1 1 100
|Bremoférmio — ug/L 2,3 2,3 - - 1 1 100
|8romodiclorometano - v/l <0.5 <0,5 1 1 100
Pgﬂamoclorommno - ug/L 1,1 1,1 1 1 100

Raddo 500 BEIL <10 <10 0 100 1 1 100

[Antiménio {1) 5,0 1g/L 5b

Arsénio (1} 10 ue/LAs

Benzeno {1} 1,0 ug/L

Boro (1) 1,0 wg/L8

8 tos (1} 10 Ug/L BrOy

Cadmio {1} 5,0 pg/Lcd

Cianetos {1} 50 &ILCN

Cloretos (1) 250 myLCI

Crdmio 50 pg/l.Cr <2 <2 0 100 1 1 100

1,2 - dicloroetano (1) 3,0 pgfL

Flucretos (1) 1,5 mgfLF

Mercirio {1) 1,0 mg/L Hg

Pesticidas - total (1) 0,50 pg/l

Ometoata (1) 6,10 niL

Selénio (1) 10 ug/L 5e

sédio (1) 200 mg/L Na

Sulfatos {1) 250 mg/l. $04

Tetracloroetena e Tricloroeteno (1): 10 ug/L

Tetracloroeteno (1) — ugit

Tricloroeteno (1) — ug/L

Dase indicativa (1) 0,10 mSv

Nota (1): Pardmetro anaksado pela entidade gestora em alta {Aguas Publicas do Alentejo)

Nota (2): O incumprimento do parametro cloratos teve comeo origem o abastecimento de 3gua em alta (AgdA}. Apds avaliacdo e realizagdo de novas andlises de verificagdo

foi restabelecida a regularidade da qualidade da agua.

Data da publicagio na website: |

Moura, 02 de dezembro de 2019
O Presidente da Camara,

fAlvaro Azedo -
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA
Camara Municipal 2 PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA 37 TRIMESTRE
de Moura wate ZONA DE ABASTECIMENTO: Gargalfio - Sobral da Adiga 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade

da dgua da rede publica, através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela

autoridade competente [ERSAR} ]

o Valar Parameétrico (VP) Valores ottldos ] N.2 Analises | %Cumprimento | N.2 Analises (PCGA} | %aAndlises
I Unidade Minimo | Méximo || supeciores VP do VP Previstas | Realiradas | Realizadas

Escheria colf {E.Coli} 1] N/100 m! 0 1] 0 100 3 3 100
|Bactérias colliformes 4] N/100 m! 0 0 0 100 3 3 100
|Desinfetante residual - mg/L 0,4 11 3 3 100
|Enterocacos 0 N/100 ml 0 0 0 100 1 1 100
[cheiro a 25°C 3 Fator de diligie | <1 <1 0 100 1 1 100
[sabor a 25°C 3 Fator de diluigio <1 <1 0 100 1 1 100
[pH 26,5 59,5 Unidades pH 7.6 7.6 0 109 1 1 100
Condutividade 2500 uSfcm a 20°C 760 760 0 100 1 1 100
Cor 20 mg/L PtCo 9,7 9,7 0 100 1 1 100
Turvagic 4 UNT <0,5 <0,5 0 100 1 1 100
|Numero de coldnias a 22°C — Nfml >300 >300 == 1 1 100
Nimero de coldnias a 36"C — N/ml >300 >300 1 1 100
Nitratos (1} 50 _mg/| NO3

Aménio 0,5 mg/l NH4

Clostridium perfringens 0 N/100 mi

Aluminia 200 pg/l Al

Benzenofa)pireno 0,010 ‘ugl.

Célclo — mg/L Ca

Chumbo 10 ug/LPh

Cobre 2,0 mg/L Cu

Cloratos 0,7 mefl

Clorltos Q.7 myL

Dureza total e mg/L CaCO3

Ferra 200 ME/L Fa

Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (HAP: 9,10 /L
|Benzo{b}fluoranteno - g/l
|Benzotkifluoranteno - e/l
|eenzoighijperilenc — pg/L
|indeno(1,2,3-cd)pirenc -~ ug/L
|magnésio — mg/L Mg
|Mangangs 50 ug/L Mn

Nitritos 0,5 mg/fl NO2

Niguel 20 ug/L NI

Oxldabllidade 5.0 mg/l. 02

Trihalometanos - total (THM): 100 pg/L

Cloroférmio — Mg/L

|eromaftrmic — ug/L

Bromodiclorometano — LR/

Dibromeciorometano e pefl

Radio 500 B/l

Antiménio (1) 5,0 ug/L 5b

Arsénio (1) 10 UE/L As
|Benzeno {1} 1,0 ug/iL
|eoro (1) 1,0 ug/L B
|Bromatos (1) 10 /L BrOs

Cddmio {1) 5.0 pg/L Cd

Cianetos (1) 50 ug/L CN

Cloretos {1) 250 mg/LC)

Crémio 50 pesfLCr

1,2 - dicloroetano (1) 3,0 He/L
{Fluoretos (1) 1,5 mg/LF

Mercirio {1} 1,0 mg/L Hg

Pesticidas - total (1) 0,50 ug/L

Ometoato (1) 0,10 v/l

Selénio {1) 10 ug/L Se

Sédio (1) 200 mg/L Na

Sulfatos (1) 250 mg/L S04

Tetracloroeteno e Tricloroeteno {1): 10 ugsL

Tetracloroeteno (1) e u'g-ll..

Tricloroeteno (1) — ug/L

Dose Indicativa (1) 0,10 mSv

Nota {1): Pardmetro analisado pela entidade gestora em alta {Aguas Piblicas do Alentejo}

Informagiio comph relativa 3 ¢30 de incumpri to dos VP {causas e medidas correctivas):

NSo foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislagio em vigor.

Data da publicagdo no website:

Moura, 02 de dezembro de 2019
O Presidente da Cdmara,

.

varo Areds
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DADCS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA
Cédmara Municipal = PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA ELLTL I
de Moura fLoRTe ZONA DE ABASTECIMENTO: Estrela 2019
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificagio da gualidade
da dgua da rede publica, és de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Agua [PCQA) aprovado pela
autondade competente {ERSAR)
Parmetrs (anidades) Valor Paramétrico {VP) Valores obtidos N.2 Andlises { %Cumprimento | N.2 Andlises (PCQA) %Andlises
= VP Unldade Minime | Méximo | supericres VP do VP Previstas | Reslitadas | Realizadas
Escheria coli (E.Cofi) [1] N/100 mi [1] [] [1] 100 2 2 100
Bactérias coliformes ] N/100 ml 1] [ o 100 2 2 100
[Desinfetants residual - mg/l 0.4 0.4 - 2 2 100
Enterococos [ N/100 mi 0 0 0 100 1 1 100
Cheiroa 25°C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C 3 Fator de dilulg§o <1 <1 0 100 1 1 100
pH 26,5 29,5 Unidades pH 7.8 78 Q 100 1 1 100
Condutividade 2500 uSfcm a 20°C 910 910 [ 100 1 1 100
Cor 20 n_iyl PtCo 8,9 89 0 100 1 1 100
Turvaglo 4 UNT <0,5 <0,5 0 100 1 1 100
Niamero de colénkas a 22°C — N/ml <0,1 <0,1 1 1 100
|NGmero de coldnias a 36°C — N/ml <0,1 <0,1 1 1 100
Nitratos {1) 50 m_g.l LNO3 5.8 58 Lt 100 1 1 100
[Amdnio 0,5 mg/L NH4 <0,02 <0,02 0 100 1 1 100
Clostridium perfrirgens 0 N/100 ml 0 [ 0 100 1 1 100
Aluminio 200 ug/ial <30 <30 0 100 1 1 100
|Benzena(ajpireno 0,010 Mg/l <0,005 <0,005 0 100 1 1 100
Cilcla == mg/LCa 46 46 4] 100 1 1 100
Chumbo 10 pyl Pb <1 <1 0 100 1 1 100
Cobre 2.0 m__g_lL Cu 0,014 0,014 0 100 1 1 100
Cli {2) 0,7 mg/L 0,839 0,839 0 100 1 1 100
Cloritos 0.7 mg/l <(,010 <0,010 [ 100 1 1 100
Dureza total - mg/L CaCO3 340 340 Q 100 1 1 100
Ferro 200 pg/L Fe <50 <50 1] 100 1 1 100
Hidrocarbonetos Aromésticos Policiclicos (HAP): 0,10 pg/fL <Q,010 | <0,010 0 100 1 1 100
|Benza(b)flucranteno == pgfL <0,010 <0,010 0 100 1 1 190
Benzo(k}fluorantenc e _|4§_/L <0,010 <0,010 0 100 1 1 100
|8enzafghijperileno — Hg/L <0,010 | <0,010 0 100 1 1 100
Indeno(3,2,3-cd)pireno — g/l <0,010 | <0,010 o 100 1 1 100
Magnésio — mg/l. Mg 55 55 0 100 1 1 100
|Manganis 50 ug/L Mo 27 27 0 100 1 1 100
[itrivos 0,5 mg/L NO2 0,02 | <002 [ 100 1 1 100
[Niqusl 20 ug/UNi <5 <5 ] 100 1 1 100
Oxldabllidade 5,0 mg/L 02 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Trihalomet: - total (THM}): 100 pg/L 11 11 0 100 1 1 100
Clorofdrmio - ug/L 0,48 048 0 100 1 1 100
Bromoférmio - ug/L 6,9 6,9 0 100 1 1 100
Bromodiclor ta m—- gL 0,53 0,53 ] 100 1 1 100
|pibromociorometano — pg/L 2,7 2,7 0 100 1 1 100
[RadSo 500 Ba/l. <10,0 <10,0 0 100 1 1 100
Antiménio (1) 5,0 g/l Sk <1,0 <1,0 [] 0 1 1 100
Arsénlo (1) 10 VE/LAs 4,2 4,2 0 0 1 1 100
[Benzeno (1) 1,0 ng/l 0,30 0,30 0 0 1 1 100
[Boro (1) 1,0 ug/LB 0,030 0,030 0 0 1 1 100
Bromatos (1) 10 Bros <2,0 <2,0 1] 0 1 1 100
Cadmic (1) 5,0 ug/L.cd <1,5 <1,5 0 0 1 1 100
Cianetos {1} 50 ug/L CN <5,00 <5,00 0 0 1 1 100
Cloretos (1) 250 mg/L Cl 120 120 ] ] 1 1 100
Crémlo 50 pg/LCr <2 <2 ] [1] 1 1 100
1,2 - diclorcetano (1) 30 gL <0,10 <0,10 0 [1] 1 1 100
Fluoretos (1) 15 mg/LF 0,61 0,61 0 0 1 1 100
IMercirio (1) 1,0 mg/L Hg <0,200 | <0.200 0 [] 1 1 100
Pesticidas - total {1} 0,50 pesL <0,03 <0,03 0 0 1 1 100
Ometoato (1) 0,10 Hg/L <0,03 <0,03 0 0 1 1 100
I5elénio {1) 10 ug/L Se 0,5 0,5 0 0 1 1 100
{sédio {1) 200 mg/L Na 100 100 0 0 1 1 100
Sulfatos {1} 250 mg/L 504 80 80 0 0 1 1 100
Tatracloroetena e Triclorostenc {1): 10 g/l <1,0 <1,0 [{] [1] 1 1 100
Tetraclorosteno {1) e pgsL <0,10 <0,10 0 0 1 1 100
Trlcloroeteno {1) — pgfL <1,0 <1,0 0 [+ 1 1 100
Dose Indicativa {1} 0,10 mSv <0,10 <0,10 0 0 1 1 100
Nota (1): Parimetro analisado pela entidade g em alta (Aguas Publicas do Alentejo)
informagio complementar relativa 3 averiguagio de incumptimento dos VP (causas e medidas correctlvas):
Foi registado o incumprimento do pardmetro cloratos, o qual se encontra em averiguagio.
Data da publicagdo no website:
Moura, 02 de dezembro de 2019
O Presidente da Camara,
D
fAlyéro Azedo/
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