CAMARA MUNICIPALDE MOURA

EDITAL
QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

3° TRIMESTRE DE 2020

— Alvaro José Pato Azedo, Presidente da Camara Municipal de Moura, em cumprimento do
disposto no art.° 17.° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.°
152/2017, de 7 de dezembro, torna publicos os resultados verificados nas analises de
demonstracéo de conformidade com as normas de qualidade da &gua relativos ao 3.° trimestre
de 2020.
- A Camara Municipal de Moura cumpre o Plano de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA)

aprovado pela Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos — ERSAR - o qual inclui a
monitorizagéo das trés zonas de abastecimento de agua do Concelho de Moura, nomeadamente:
Fonte da Telha (Amareleja, Moura, Povoa de S3c Miguel, Safara, Santo Aleixo da Restauragéo e

Santo Amador), Gargalao (Sobral da Adiga) e Estrela.
--- Durante os meses de julho, agosto e setembro de 2020, foram realizadas as analises
previstas no PCQA, com a realizagdo de colheitas 13 pontos de consumo de agua da rede de

distribuigao e 7 reservatorios.
— Os resultados analiticos demonstram que a agua distribuida no concelho de Moura esta em
conformidade com as normas de qualidade para consumo humano estabelecidas no Anexo |
Decreto-Lei n.” 306/2007, de 27 de Agosto.
- Para constar lavrou-se o presente Edital (o qual integra, no seu conjunto, 7 folhas) que sera

afixado nos locais de estilo e publicitado no sitio da internet da Camara Municipal de Moura.-———-—--—-
Pagos do Municipio de Moura, 26 de novembro de 2020

O Presidente da Camara,

o 4,

/Alvaro Jos&Pato 740!
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L, DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA
S LR UL PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA 32 TRIMESTRE
de Moura maou f‘- ZONA DE ABASTECIMENTO: Fonte da Telha - Moura, Amarele)a, Safara T
Santo Amador, Santo Alelxo da Restauraglo, Pévoa de §. Miguel

Jém conformidade com o Decreto-Lei 0.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-tei n.9 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se  verificagio da qualidade

da dgua da rede publica, através de anélises perlddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela

autoridade competente (ERSAR) —

R e T T || Miimo | Masmo | superioresvP |  doVP | Previstas| Reaizadas | Reatzadas

Escheria cok {E.Col) 0 N/100 m} 0 100 9 9 100
Bactérias coliformes o N/100 ot 0 0 [ 100 9 g9 100
Desinfetante residusl - mg/L 0,2 1,0 e - 9 g 100
Jenterococos 0 N/100 mi 0 0 0 100 5 5 100
Cheiro 2 25°C 3 Fatorde diluiglio | <1 | <1() 0 100 5 5 100
Sabor a 25°C 3 Fator de diluigho | <1 (LQ) <1(L0) 0 100 5 5 100
lo1 26508595 | UnidadespH | 7.3200c) | 7,7 (200C) 0 100 5 5 100
|Condutividade 2500 WS/em 8 20°C B40 980 0 100 5 5 100
Cor 20 mgA PiCo <2o0ia | <200 0 100 5 5 100
Turvaglo 4 UNT «0,50{LQ) | <0,50 (L) 0 100 5 5 100
Nomero de colénias a 22°C = N/mi ND (<1} 60 = = 5 5 100
|nomero de cotdnies » 26°C — N/mi ND <) 76 - = 5 5 100
Amdnio oS mpine | <002 | <002 10y 0 100 1 1 100
Clostridium perfringens 0 N/100 ! 0 0 0 100 1 1 100
Aluminio 200 Hg/LA) 33 33 0 100 1 1 100
Clicia - mg/LCa 110 110 0 100 1 1 100
Chumbo 10 ) a0 | <300 0 100 1 1 100
Cobre 20 mg/LCu <0300 | <0310y 0 100 1 1 100
|pureza tatal - mg/LCaco3 400 400 = = 1 1 100
| 200 pE/LFe <o) | <soqay 0 100 1 1 100
|Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (HAP): 0,10 pa/L 0,010 {10) | <0,010 (LOYy 0 100 1 1 100
|Benzotbifioranteno = ngiL <0,010{LQ)| <0,010 (L} = = 1 1 100
[Benzotkifivorantenc — Hg/L <0,010 {10y | <0,010 (L} - - 1 1 100
[Benzoiaipirana 0,01 e <0,003 (L) | <0,003 (L} 0 100 1 1 100
|Benzo(ghiiperiiena = palt <0,010 (L}| <0,010 (LY — = 1 1 100
|indenc(1,2,3-cdjpicenc — ue/L «0,010 (Lo} | <0,010 (L9 = 1 1 100
[magnesio = mg/l Mg 31 T = = 1 1 100
[Manganas 50 gL Mn s | < o 100 1 1 100
Nitritos 05 metnoz | <0.020 Loy <0,020 Loy o 100 1 1 100
Niguel 20 HE/L NI <5(Q) | <50 0 100 1 1 100
Oxidabitidade 50 Mg/ 02 asia | <154 0 100 1 1 100
Trihslometanos - total {THM): 100 ugfL 1,2 12 0 100 1 1 100
Cloroférmio - HE/L <0,4(L0) | <04{LQ) = - 1 1 100
Bromoférmic = el 12 12 - - 1 1 100
Bromodiclorometano ~ Hg/L <050} | <050y - ~ 1 1 100
[oibromociorometana . uelt <05(Lay | <0,5(Lay = - 1 1 100
[Radzo 500 Bq/L <10,0 <100 100 1 1 100
|cromio 50 ng/Lcr <00 | <200 100 1 1 100

Ilnlnrrnaplo complementar relativa & averiguaclo de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
N3o foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislagio em vigor,

|Data da publicaglio no website:

Moura, 26 de novembro de 2020

0 Presidente da CAmara,

lvaro Azedo/
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DADOS DO CONTROL( DA QUAUDADE DA AGUA
PARA CONSUMO NG CONCELHO DE MOURA

Céamara Municipal 3¢ TRIMESTRE

de Moura 7ZONA DE ABASTECIMENTO: Fonte da Telha - Moura, Amareleja, Safara

$anto Amador, Santo Aleixo da Restaura¢o, Pévoa de 5. Miguel

2020

£m conformidade com o Decreto-Lei .2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.@ 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade
da 4gua da rede publica, através de andlises periddicas na tornelra do consumidor, segundo ¢ Programa de Contolo da Qualidade da Agua [PCQA) aprovado pela

Sl S Bara TR T _____ Parkmetros conservativos {1} RN Cim | Al &= RN
L_ Parametro (unidades) | ::Ior_ Paraméu;njdﬂ I“M?:::s ‘_}.‘:::;: 2 N!Anélises jjcuonmnee —
ooty ] e e b ] ] ] | superiores VP doVP | Previstas
1,2 dicloroetano 3.0 HE/L <09 <0,9 0 100 1 1 100
Alaclar 01 pgfL <0,03 <0,03 0 100 1 1 100
Antiménlo 5 pg/L5b 2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Arsénlo 10 pE/LAS <30 <3,0 o 100 1 1 100
Atrazing 01 e <0,03 <0,03 [} 100 1 1 100
Banzend 1,0 ug/l <03 <0,3 o] 100 1 1 100
|éoro total 1,0 mg/LB <0,030 <0,030 4] 100 1 1 100
Sromatos 10,0 ug/t. Bro3 <20 <2,0 0 100 1 1 100
Cadmia total 50 ugfLCd <15 <1,5 0 100 1 1 100
Clanetos 50,0 HE/LCN <5,00 «5,00 0 100 1 1 100
Cloretos 250,0 meg/Ld 120 120 0 100 1 1 100
Clorpirifos 01 ug/ <0,03 <0,03 o 100 1 1 100
Desetilatrazina 01 g/l <0,03 <0,03 o 100 1 1 100
|Desetiiterbutitazina 01 pgfl <003 | <003 0 100 1 1 100
|bimetoato 0,1 pg/L 003 | <003 0 100 1 1 100
|oiursc 01 pg/L <003 | <003 0 100 1 1 100
Dose Indicativa totat >0,10 mSv <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Fluoratos 15 mg/LF 0,14 0,14 0 100 1 i 100
Linurido 0,1 Heft <0,03 <0,03 0 100 1 1 100
MCPA 0,1 ug/L <0,03 <0,03 o) 100 1 1 100
Mercurio 1 He/LHE <0,200 <0,200 0 100 1 1 100
[nitratos 50 mg/LNO3 27 31 0 100 5 5 100
{ometotato 0,1 ua/l <003 | <003 0 100 1 1 100
|Pesticidas - total 0,50 vt 003 | <003 0 100 2 2 100
Selénlo 10,0 ug/LSe 0,4 0,4 0 100 1 1 100
Sédlo 200 mg/LNa 51 51 0 100 1 1 100
Sulfatos 250 mg/L504 26 26 0 100 1 1 100
Terbucanazol 01 ug/L <0,03 <0,03 1] 100 1 1 100
Terbutilazina 0,1 MR/l <0,03 <0,03 0 100 1 1 100
Tetracdoroeteno - neft <0,10 <0,10 - e 1 1 100
Tricloroeteno e tricoloeteno 10 pgfL <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Tricloroetenc — He/L <10 <1,0 - — 1 1 100
Informag3o complementar relativa 3 averiguaglo de incumprimento dos VP ({causas e medidas correctivas):
N3o foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acerdo com a legislagdo em vigor.

—

|pata da publicagio no website:

Moura, 26 de novembro de 2020
O Presidente da Camara,

JAlvaro Ayffdo/



Camara Municipal

D

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

32 TRIMESTRE

ey PARA CONSUMO NO CONCELHD DE MOURA
rIODuIres
de Moura e ZONA DE ABASTECIMENTO: Gargaldo - Sobral da Adi¢a 2020
Em conformidade com o Decreto-Lei n.8 306/2007, de 27 de Agasto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se 3 verificagSo da gualidade
da dgua da rede publica, através de andlises perlddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Agua {PCQOA) aprovado pela
autoridade competente (ERSAR)
S Parkiietro (unidades) : e
s L e 4 ' » | Previstes| Realizadas | Reslizadas.
Escherin c;:‘rslr:ou‘ 0 N/100 ml 0 ] 100 3 3 100
|Bactérias coliformes Q N/100 ml o 0 0 100 3 3 100
|pesintetante residuai — mg/L 0,6 1.2 - 3 3 100
|enterocaces 0 N/100 mi 0 0 0 100 1 1 100
(Cheiro a 25°C 3 Fator da dilulgio | <1{LQ} <1{LQ} ] 100 1 1 100
Sabor a 25°C 3 Fator de dilulglio | <1 (L0} <1 {1} 0 100 1 1 100
o1 ; 26552<9,5 | UnidadespH | 7.4(212C) | 7,4 (21%C) 0 100 1 1 100
Condutividade 2500 uS/em a 20°C 900 200 0 100 1 1 100
Cor i 20 mg/l FiCo <2,0{tq) | <2,00Q 0 100 1 1 100
Turvaglo 4 UNT 0,96 0,96 0 100 1 1 100
[Nomero de colénlas a 22°C - N/mi ND {<1) ND {<1} - - 1 1 100
INumero de colénlas a 36°C - N/m Npi<1) | ND{<1} = - 1 1 100
Amdnlc 0,5 mg/LNH4 <0,02 {ta) | <002 (e 0 100 1 1 100
Clostridium perfringens (1} N/100 ml 0 0 0 100 1 1 100
Aluminio 200 HE/LA <o | <sonq ) 100 1 1 100
Ciiclo - mg/LCa 86 86 o 100 1 1 100
[l:hurnbo 10 ug/LPb <3,00q) | <300 ¢ 100 1 1 100
|cobre 2,0 me/LCu <030 [ <031 0 100 1 1 100
|oureza total = mg/L CaCo3 400 400 = - 1 1 100
IFeﬂ'o 200 HE/LFe <o) | <soia) ) 100 1 1 100
lHIdrocarbonems Aromdticos Policiclicos (HAP): 0,10 pg/L <0,010 {L) | <0,010 {LC} o 100 1 1 100
|Benzofbifivoranteno = ug/h. 0,010 {LQ) | «0,010 (LG} = = 1 1 100
|nemotk}ﬂuoram'mq - ug/L <0,010 {tQ)| <0,010 {LQ} - - 1 1 100
|Benzofalpirenc 0,01 el 0,003 {ta)| <0,003 (L} 0 100 1 1 100
[Benzoighilperiienc - Hg/L <0,010{La)] <0,010 (L} - - 1 1 100
[lndenolu,i-odlpirm - uet <0,010 {LO) | <0,010 {LQ) = - 1 1 100
[Magnésio — mg/L Mg a4 a4 - - 1 1 100
[manganas 50 1g/L'Mn asa) | <sua 0 100 1 1 100
Nitritos 0,5 mg/LNO2 | «0,020(L0)] <0,020(LQ) 0 100 1 1 100
Niguel 20 He/LNI <5 {LQ) <5 {LQ) 0 100 1 1 100
Oxldabilidade 50 mg/Loz2 <1,500) | <1,50Q) 0 100 1 1 100
Trihalometanos - total (THM): 100 pg/L 06 0,6 0 100 1 1 100
Cloroféemia - paft 0,6 0,6 ns - 1 1 100
Bromofibemio = pg/t <0,5(LQ) | <0,5¢LQ) — — 1 1 100
Bromadiclorometano - re/L «0s5iq) | «050q) - — 1 1 100
Dibromociorometano - neil. <0,5{a} | <05 - - 1 1 100
Rad3o 500 Bg/L <10,0 <10,0 100 1 1 100
Cromi 50 ug/Lcr 20ta | <2onal 100 1 1 100
[informagha complementar relativa  averiguaglo de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
N3o foram registados Incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislagiio em vigor.

|Data da publicagdo no website:

Moura, 26 de novembro de 2020

O Presidente da Cémara,

fAlvaro Azedo,

47




Cimara Municipal

de Moura

nmaura
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vhoe m e

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA
PARA CONSUMO NG CONCELHO DE MOURA

39 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Gargalio - Sobral da Adica

2020

autoridade competente (ERSAR)

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verlficagio da qualidade
da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Agua [PCQA) apravado pela

S N

R Pt bneus (Doisaes B e el
o Wik IR T e YP | Previstas| Realizadas |
1,2 dicloroetane 3,0 ue/t <0,9 <09 0 100 1 1

Alador 0,1 ugL <003 | <003 0 100 1 1

Antiménio 5 pEASh <20 <20 0 100 1 1

Arsnlo 10 pa/L As <30 <30 0 100 1 1 100
Atrazina 01 uet <003 | <003 0 100 1 1 100
|Benzenc 1,0 ngnL <0,3 <03 0 100 1 1 100
[Boro total 10 me/LB <0,020 | <0,030 0 100 1 1 100
[Bromatas 10,0 Hg/L Bro3 <20 | <0 0 100 1 1 100
|cadmio totai 50 ug/L cd <15 | s 0 100 1 1 100
lcanetos 50,0 HELCN <500 | <500 0 100 1 1 100
Cloretos 250,0 mgnLal 90 90 0 100 1 1 100
Clorpirifos 01 e/l 003 | <003 0 100 1 1 100
Desetitatrazina 0,1 g/t <003 | <003 0 100 1 1 100
Desatilterbutilazina 0,1 ug/l 0,03 | <003 0 100 1 1 100
Dimetoato 01 ug/l <003 | <003 0 100 1 1 100
|oiurio ol ug/L <003 | <003 0 100 1 1 100
|posa indicativa totat 0,10 mSv <010 | <010 0 100 1 1 100
|Fiuoretos 15 me/LF 0,09 0,09 0 100 1 1 100
|ununiae 01 ugh <003 | <003 0 100 1 1 100
|mcpa 01 gl <003 | <003 0 100 1 1 100
|mercurio 1 Ug/L Hg <0,200 | <0.200 0 100 1 1 100
[Miratos 50 mE/LNO3 20 30 0 100 1 1 100
Ometotato 0,1 g <003 | <003 0 100 1 1 100
Pesticidas - total 0,50 uait <003 | <003 0 100 1 1 100
Selénio 10,00 pe/Lse 04 0.4 0 100 1 1 100
Sédio 200 me/l Na 38 38 0 100 1 1 100
Suifatos 250 mg/.504 19 19 0 100 1 1 100
Terbucanazol 01 I8 <0,03 <0,03 o 100 1 1 100
Terbutilazing 01 et <003 | <003 0 100 1 1 100
Tetracorcetenc = ng/l 010 | <010 = = 1 1 100
Tridoroeteno + tricologtenc 10 e/l <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Tridoroeteno - nefl <10 <1,0 - P 1 1 100

Nota (1): Pardmetros analisados pela entidade gestora em alta {Aguas Pdblicas do Alentejo}

Informagdo complementar relativa a averiguagio de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):
N8o foram registados Incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislag3o em vigor,

Data da publicagio no website:

Moura, 26 de novembro de 2020
O Presidente da Camara,

JAlvaro Azed
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Camara Municipal

de Moura

{’;_9

monts

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA
3¢ TRIMESTRE
PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA
ZONA DE ABASTECIMENTO: Estrela 020

autoridade competente (ERSAR)

Em confarmidade com o Decreto-Lei n.% 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n ¥ 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se & verificagio da qualidade
da gua da rede publica, através de andlises perlddicas na tornelra do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualldade da Agua (PCQA) aprovado pela

pacdmetro (ot | voorrarmércovey || Voloresciides,_ 1 .8 Andlses Reumprimenta || Nt Andlses POOA) _{| kandtes,
2R R J YP I..._..uMdado__ | Mime | Miximo VP]  davp |Previstas| Reafizadas | Healizadas
Escheria coll (E-Colf) [ §/100 ml 0 0 0 100 1 1 100
I_Bal:térlas collformes 1] N/100 ml 0 1] 0 100 1 1 100
[Desinfetante residual — mg/t 0.5 05 - - 1 1 100
|enterococes 0 N/100 ml
|cheiroa25°c 3 Fator de diluigio
Sabor a 25°C 3 Fator da diluigdo
feH 2652595 |  Unidades pH
|condutividade 2500 pS/cm a 20°C
!Cm' 20 mg/l PtCo
Turvagdo 4 UNT
Ndmero de coténias a 22°C —_ Nfml
Nomero de coldnlas 2 36°C — Nfml
Aménio 05 mg/L NH4
Clostridium perfringens 0 N/100 mi
Aluminio 200 pg/t Al
Benzenc{ajpireno 0,010 nefl
Calcio - mg/LCa
Chumbo 10 pg/LPh
Cobre 20 mg/LCu
Cloratos 07 mg/l.
Cloritos 0,7 mg/L
Dureza total - mg/L CaC03
Ferro 200 Hg/LFe
Hidrocarbonetas Aromdticos Policiclicos {(HAP): 0,10 pefL
Benzo{blfuoranteno — /L
Benzofk}ftuoranteno - gL
Benzo{ghtlperieno - ug/l
indenoil,2,3-cd)plrenc -- (178
Magnéslo — mg/L Mg
Mangands 50 ug/L Mn
Nitritos 05 mg/L ND2
Niquel 20 LR/UNI
Oxidabilidade 50 mg/L02
Trihalometanos - total (THM): 100 ue/L
Clorofdrmio = ne/L
|Bromatérmia s He/L
[Brnmodldomnelann — pe/L
Imhmmodommeuno - T8
|Rad3o 500 B/l
Crémio 50 ug/LCr

Informagio complementar relativa & averiguago de Incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

HN&O foram registados incumprimentas aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislagio em vigor.

Data da publicagio no website:

Moura, 26 de novembro de 2020
0 Presidente da Cdmara,

{Alvaro Aze
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DADOS £0 CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

ara | @ 38 TRIMESTRE
Camara Municipa P~ PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA
de Moura IMOUCa  l70NA DE ABASTECIMENTQ: Estrela 2020

autoridade competente (ERSAR)

£m conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se verificag3o da qualidade
da 4gua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consuridor, segundo o Programa de Contolo da Qualldade da Agua (PCQA) aprovado pela

|t el SRR _ Parimetrosconservativos{l} 000 EARAL :
T B T e e B
[E= BRI piEs | v [ unidade | Minimo { Mixima | superiores VP goVP | Previstas| Realizadas | Reallzadas
1,2 dicloroetano 3,0 pefL 09 <0,9 0 0 1 1 100
Aladlor 01 pefL <0,03 «0,03 a 0 1 1 100
Antiménio 5 pg/L sk <2,0 <2,0 0 0 1 1 100
Arsénio 10 LE/L AS 4,1 41 0 0 1 1 100
Atrazina 0,1 ug/L <003 | <003 0 0 1 1 100
|Benzeno 1,0 HE/L <0,3 <0,3 0 0 1 1 100
[Bora towl 1,0 me/L8 <0,030 | <0,030 0 0 1 1 100
{Bromatas 100 Lg/ Bro3 20 | <20 0 ) 1 1 100
|cadmio otal 5,0 pg/Lcd <1,5 <15 0 0 1 1 100
[cianetos 50,0 Hg/LCN 5,00 | <500 a 0 1 1 100
|cloretos 250,0 mg/LCl 150 150 0 ) 1 1 100
|clorpirifos 01 g/l 003 | <003 0 0 1 1 100
[Desetiatrazina 01 uR/L 0,03 | <003 0 0 1 1 100
[Desetiitarbutitazina 01 g <003 | <003 0 0 1 1 10
[pimetoato 01 ue/l <003 | <003 0 0 1 1 100
|owrsa , 0.1 pg/L 0,03 | <003 0 0 1 1 100
[Dose indicativa total >0,10 mSv 010 | <010 0 0 1 1 100
|Flucretos 15 me/LF 054 054 0 0 1 1 100
{unurido 01 ugil <003 | <0,03 0 0 1 1 100
{mcPa 01 wa/l <0,03 | <0,03 ) 0 1 1 100
{mercurlo 1 We/L He «0,200 | <0,200 ) 0 1 1 100
|itratos 50 mg/LNO3 2t 21 0 0 1 1 100
|ometotats 0,1 welt <003 | <003 a 0 1 1 100
|Pesticidas - total 0,50 u/l <003 | <003 o 0 1 1 100
Selénio 10,00 ug/Lse 05 05 0 0 1 1 100
Sédlo 200 mg/t Na 90 90 0 0 1 1 100
Sulfatos 250 mg/L 504 12 12 0 0 1 1 100
Terbucanazol 0,1 gt <003 | <003 0 0 1 1 100
Terbutilazina 01 ngfl <0,03 <0,03 0 0 1 1 100
Tetracloroeteno = Helt <010 | <010 0 0 1 1 100
Tricloroetena + tricoloeteno 10 g/t <1,0 <1,0 0 0 1 1 100
Tricloroeteno - ug/L <1,0 <1,0 0 0 1 1 100

|Nota (1): Pardmetros analisados pela entidade gestora em alta {Aguas Publicas do Alente]o)

Informagdo complementar relativa 4 averigua¢So de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

N3o foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislagic em vigor.

IData da publicagio no website:

Moura, 26 de novembro de 2020

O Presidente da Camara,

JAlvaro A




