CAMARA MUNICIPAL DE MOURA

EDITAL
QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

3° TRIMESTRE DE 2022

— Alvaro José Pato Azedo, Presidente da Camara Municipal de Moura, em cumprimento do
disposto no art.° 17.° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.°
152/2017, de 7 de dezembro, torna publicos os resultados verificados nas analises de demonstragéo
de conformidade com as normas de qualidade da agua relativos ao 3.° trimestre de 2022 -—-——----
--- A Cémara Municipal de Moura cumpre o Plano de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA)
aprovado pela Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos — ERSAR — o gual inclui a
monitorizag&@o das trés zonas de abastecimento de agua do Concelho de Moura, nomeadamente:

Fonte da Telha (Amareleja, Moura, Pévoa de Sao Miguel, Safara, Santo Aleixo da Restauracgéo e

Santo Amador), Gargaldo (Sobral da Adica) e Estrela.
--- Durante os meses de julho, agosto e setembro de 2022, foram realizadas as analises previstas
no PCQA, com a realizagdo de colheitas em 13 pontos de consumo. Foram também realizadas
analises a saida dos reservatérios de Safara, Santo Aleixo da Restaurag¢édo, Amareleja, Pévoa de
S&o Miguel e Sobral da Adiga. --- Os resultados analiticos demonstram que a agua distribuida no
concelho de Moura estd em conformidade com as normas de qualidade para consumo humano
estabelecidas no Anexo | Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de Agosto.

--- Para constar lavrou-se o presente Edital (o qual integra, no seu conjunto, 7 folhas) que sera

afixado nos locais de estilo e publicitado no sitio da internet da Camara Municipal de Moura.--------
Pagos do Municipio de Moura, 12 de dezembro de 2022

O Presidente da Camara,

NP

/A/a ro Jose’f’eyédo/
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e ZONA DE ABASTECIMENTO: Fonte da Telha - Moura, Amareleja, Safara
Santo Amador, Santo Aleixo da Restauragdo, Povoa de 5. Miguel

DADCS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA

32 TRIMESTRE

2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se & verificagdo da qualidade

da dgua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela

autoridade competente (ERSAR)

Rardmetro (Unidades) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos ' %Cumprimento N.2 Ahé!ises.(PCQA) %Andlises |
VP Unidade Minimo Maximo do VP Previstas | Realizadas | Realizadas |
Escheria coli (E.Coli) o] N/100 ml 0 0 100 9 9 100
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 100 9 g 100
Desinfetante residual mg/L 0,3 1,4 9 9 100
Enterococos 0 N/100 ml 0 0 100 5 5 100
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluigio <1(LQ) <1(LQ) 100 5 5 100
Sabor a 25°C 3 Fator de diluigdo <1(LQ) <1(LQ) 100 5 5 100
pH 26,5€ 59,5 Unidades pH | 7,4 (232C) | 7,7 (232C) 100 5 5 100
Condutividade 2500 HS/cma 20°C 930 1000 100 5 5 100
Cor 20 mg/l PtCo <2,0(LQ) <2,0 (LQ) 100 5 5 100
Turvagdo 4 UNT <0,3 0,99 100 5 5 100
Nuimero de coldnias a 22°C N/ml ND (<1) 62+46% 5 5 100
Numero de colénias a 36°C N/ml ND (<1) 54+61% - 5 5 100
Aménio 0,5 mg/L NH4 <0,020 {LQ)}| <0,020 (LQ) 100 1 1 100
Clostridium perfringens 0 N/100 ml 0 0 100 1 1 100
Aluminio 200 ug/LAl <30(LQ) <30 (LQ) 100 1 1 100
Calcio e mg/L Ca 110 110 - 1 1 100
Chumbo 10 ug/LPb <3,0(LQ) | <300 100 1 1 100
Cobre 2,0 mg/L Cu <0,020 {LQ} | <0,020 (LQ) 100 1 1 100
Dureza total - mg/L CaCO3 420 420 - 1 1 100
Ferro 200 Hg/LFe <50 (LQ) <50 (LQ) 100 1 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 ug/L <0,010 (LQ) | <0,010 {LQ) 100 1 1 100
Benzo(b}fluorantenc - He/L <0,010 (LQ)| <0,010 (LQ) 1 1 100
Benzo(k)fluoranteno ng/L <0,010 (LQ}| <0,010 (LQ) 1 1 100
Benzo{a)pireno 0,01 Hg/L <0,003 (LQ}| <0,003 (LQ) 100 1 1 100
Benzo(g,h,i)perileno He/L <0,010 (LQ) | <0,010 (LQ) — 1 1 100
Indeno(1,2,3-cd)pireno - ug/L <0,010 (LQ) | <0,010 (LQ) - 1 1 100
Magnésio - mg/L Mg 38 38 1 1 100
Manganés 50 ug/L Mn <15(LQ) | <15(LQ) 100 1 1 100
Nitritos 0,5 mg/L NO2 <0,020 (LQ)| <0,020 (LQ) 100 1 af 100
Niquel 20 pg/L Ni <5,0(Q) | <5,0(LQ) 100 1 1 100
Oxidabilidade 50 mg/L02 <1,5(LQ) | <1,5(LQ) 100 1 1 100
Trihalometanos - total (THM): 100 ug/L <3 (LQ) <3(LQ) 100 1 1 100
Cleroférmio - ug/L <3 (LQ) <3(LQ) - 1 1 100
Bromoférmio e ne/L <3(LQ) <3(LQ) - 1 1 100
Bromodicloremetano - e/l <3 (LQ) <3 (LQ) 1 1 100
Dibromoclorometano - peg/L <3 (LQ) <3{LQ) 1 1 100
Raddo 500 Bqg/L <10(Lq) | <10(q 100 1 1 100
Crémio 50 ug/LCr <2,0(a) | <200 100 1 1 100

Informagdio complementar relativa & averiguagdo de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

N&o foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislagdo em vigor.

Data da publicagdo no website: 12/12/2022

Moura, 12 de dezembro de 2022
O Presidente da Camara,

/Alvaro Azegh/




Cémara Municipal

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA
PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA

32 TRIMESTRE

de Moura !C"Q g ZONA DE ABASTECIMENTO: Fonte da Telha - Moura, Amareleja, Safara 2022
Santo Amador, Santo Aleixo da Restauragdo, Pévoa de 5. Miguel
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se & verificacdo da qualidade
da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela
autoridade competente (ERSAR)
Pardmetros conservativos (1) .
ParAmetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos Ni2 Andlises %Cumprimento N.2 Andlises {PCdA) : %Analises.
VP Unidade Minima | Maximo | superiores VP do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
Alacloro 0,1 ug/L
Antiménio 5 ug/L Sb
Arsénio 10 ug/L As
Atrazina 0,1 He/L
Betazona 0,1 ue/L
Benzeno 1,0 pg/L
Boro total 1,0 mg/LB
Bromatos 10,0 Hg/L Bro3
Cadmio total 5,0 ug/LCd
Cianetos 50,0 UE/LCN
Cloretos 250,0 mg/LCl
Clorpirifos 0,1 ug/L
Desetilatrazina 0,1 ug/L
Desetilterbutilazina 0,1 ue/L
Dimetoato 0,1 ne/L
Diurdo 0,1 ue/L
Dose indicativa total >0,10 mSv
Fluoretos 1,5 mg/LF
Linurido 0,1 ug/L
MCPA 0,1 ug/L
Mecoprope 0,1 ug/L
Mercurio 1 He/L Hg
Nitratos 50 mg/LNO3 31 33 100 4 4 100
Cmetotato 0,1 He/L
Pesticidas - total 0,50 ug/L
Selénio 10,0 ug/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L S04
Terbucanazol 0,1 pe/L
Terbutilazina 0,1 ug/L
Tetracloroeteno ug/L
Tricloroeteno e tricoloeteno 10 pg/L
Tricloroeteno Hg/L
2,4-D 0,10 pg/L
1,2 dicloroetano 3,00 ug/L

Nota (1): Pardmetros analisados pela entidade gestora em alta (Aguas Publicas do Alentejo)

Informagdo complementar relativa & averiguagio de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

N3o foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislagio em vigor.

Data da publicagdo no website: 12/12/2022

Moura, 12 de dezembro de 2022
O Presidente da Camara,

M. g~

/ /Alv?a(do/
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Camara Municipal

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA
PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA

32 TRIMESTRE

rmoura

de Moura ZONA DE ABASTECIMENTO: Gargaldo - Sobral da Adica 2022
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.e 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificagio da qualidade
da dgua da rede puiblica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Agua (PCQA} aprovado pela
autoridade competente (ERSAR)
R . S Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises | %Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) %J_nnéilses
VP Unidade Minimo Méximo | superiores VP do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
Escheria coli (E.Coli) 0 N/100 ml 0 0 0 100 3 100
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100 3 & 100
Desinfetante residual - mg/L 0,2 0,4 - 3 3 100
Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100 i 1 100
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100 1 il 100
Sabor a 25°C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100 1 1 100
pH 26,5 e £9,5 Unidades pH 7.5 7,5 0 100 1 1 100
Condutividade 2500 uS/ema 20°C 1000 1000 0 100 1 1 100
Cor 20 mg/l PtCo <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Turvagdo 4 UNT <0,30 <0,30 0 100 1 1 100
Nimero de coldnias a 22°C - N/ml ND ND 1 1 100
Nimero de colénias a 36°C - N/ml ND (<1) ND (<1) - 1 1 100
Aménio 0,5 mg/L NH4 100 100
Clostridium perfringens 0 N/100 ml 100 100
Aluminio 200 Heg/L Al 100 100
Célcio - mg/L Ca 100 100
Chumbo 10 He/LPb 100 100
Cobre 2,0 mg/L Cu 100 100
Dureza total - mg/L CaCO3 = 100
Ferro 200 ug/LFe 100 100
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP): 0,10 ug/L 100 100
Benzo(b)fluoranteno ng/L - 100
Benzo(k)fluoranteno He/L - 100
Benzo(a)pireno 0,01 ug/L 100 100
Benzo(ghi)perileno - ng/L - 100
Indeno(1,2,3-cd)pireno - ug/L e 100
Magnésio - mg/L Mg 100
Manganés 50 Hg/LMn 100 100
Nitritos 0,5 mg/LNO2 100 100
Niguel 20 ug/LNi 100 100
Oxidabilidade 5,0 mg/L 02 100 100
Trihalometanos - total (THM); 100 ueg/L 100 100
Cloroférmio - ug/L S 100
Bromoférmio ug/L 5 100
Bromodiclorometanc - pe/L 100
Dibromoclorometano = ne/L 100
Rad3o 500 Bg/L 100 100
Crémio 50 ug/LCr 100 100

Informagdo complementar relativa a averiguagio de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

N&o foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislagdo em vigor,

Data da publicagdo no website: 12/12/2022

Moura, 12 de dezembro de 2022

O Presid

[Alv

ente da CAmara,

Azed
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moura

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA
PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA

32 TRIMESTRE

de Moura ZONA DE ABASTECIMENTO: Gargaldo - Sobral da Adiga 2022
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se & verificagdo da qualidade
da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela
autoridade competente (ERSAR)
Parametros conservativos (1)
ParametrolUniliadas) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Analises | %Cumprimento N.2 Analises (PCQA) | %Analises _
VP Unidade Minimo | Maximo | superiores VP do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
Alacloro 01 ug/L
Antiménio 13 Heg/L Sh
Arsénio 10 ug/L As
Atrazina 0,1 ug/L
Bentazona 0,1 ug/L
Benzeno 1,0 ug/L
Boro total 1,0 mg/LB
Bromatos 10,0 ng/LBro3
Cadmio total 5,0 pg/Lcd
Cianetos 50,0 ug/LCN
Cloretos 250,0 mg/LCl
Clorpirifos 0,1 ug/L
Desetilatrazina 0,1 pg/L
Desetilterbutilazina 0,1 He/L
Dimetoato 0,1 He/L
Diurdo 0,1 ug/L
Dose indicativa total >0,10 mSv
Fluoretos 1,5 mg/LF
Linurido 0,1 pg/L
MCPA 0,1 pg/L
Mercurio 1 ug/LHg
Nitratos 50 mg/L NO3 29 29 0 100 1 1 100
Ometotato 0,1 ug/L
Pesticidas - total 0,50 ug/L
Selénio 10,00 ug/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L S04
Terbucanazol 0,1 ug/L
Terbutilazina 0,1 ug/L
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno + tricoloeteno 10 He/L
Tricloroeteno ug/L
1,2 dicloroetano 3,00 He/L

Nota (1): Pardmetros analisados pela entidade gestora em alta (Aguas Publicas do Alentejo)

Informag&o complementar relativa & averiguagdo de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Ndo foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislagdo em vigor.

Data da publicagio no website: 12/12/2022 |

Moura, 12 de dezembro de 2022
O Presidente da Camara,

LL‘I

JAlvaro Azegb/
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA
PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Estrela

2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se 4 verificagio da qualidade

da dgua da rede publica, através de analises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela

autoridade competente {ERSAR)

ParAmetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises | %Cumprimento N.2 Analises (PCQA) ¥ %Anéli#es
VP Unidade Minimo Méximo | superiores VP do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
Escheria coli (E.Coli} 0 N/100 mi 0 0 1 100 1 1 100
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 1 100 1 1 100
Desinfetante residual - mg/L 0,4 0,4 = 100 1 1 100
Enterococos 0 N/100 ml
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluiggo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluigdo
pH 26,5€<9,5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cma 20°C
Cor 20 mg/l PtCo
Turvacdo 4 UNT
Nimero de colénias a 22°C - N/ml
Numero de colénias a 36°C N/ml
Amonio 0,5 mg/L NH4
Clostridium perfringens 0 N/100 mi
Aluminio 200 ug/LAl
Célcio - mg/LCa
Chumbo 10 ug/LPb
Cobre 2,0 mg/L Cu
Dureza total mg/L CaCO3
Ferro 200 ug/LFe
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (HAP): 0,10 ug/L
Benzo(b)fluoranteno - ueg/L
Benzo(k)fluoranteno - ug/L
Benzo(a)pireno 0,01 ug/L
Benzo(ghi}perileno - ne/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L
Magnésio mg/L Mg
Manganés 50 ug/L Mn
Nitritos 0,5 mg/L NO2
Niquel 20 ug/L Ni
Oxidabilidade 5,0 mg/L 02
Trihalometanos - total (THM): 100 ug/L
Cloroférmio pg/L
Bromoférmio ug/L
Bromodiclorometano ug/L
Dibromoclorometanc He/L
Raddo 500 Bg/L
Crémio 50 ug/LCr

Informagdo complementar relativa 3 averiguagdo de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Néo foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislagdo em vigor.

Data da publicagdo no website: 12/12/2022

Moura, 12 de dezembro de 2022
O Presidente da Camara,

S V)

/Alvaro Azedd/
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Camara Municipal

de Moura

DADOS DO CONTRCLO DA QUALIDADE DA AGUA
PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Estrela

2022

autoridade competente (ERSAR)

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade

da dgua da rede pdblica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela

Pardmetros conservativos (1)

S%Andlises

o5t Amatiaiin Haie) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N:2 Andlises { %Cumprimento N.2 Ané?lses (PCQA)
VP Unidade Minimo | Maximo | superiores VP do VP Previstas | Realizadas | Realizadas

Alacloro 0,1 ng/L
Antimoénio 5 ug/L Sb
Arsénio 10 ug/L As
Atrazina 0,1 ug/L
Bentazona 0,1 ug/L
Benzeno 1,0 ug/L
Boro total 1,0 mg/LB
Bromatos 10,0 Hg/LBro3
Cadmio total 5,0 pg/Lcd
Cianetos 50,0 Hg/LCN
Cloretos 250,0 mg/LCl
Clorpirifos 0,1 pg/L
Desetilatrazina 0,1 ue/L
Desetilterbutilazina 0,1 ug/L
Dimetoato 0,1 ne/L
Diurdo 0,1 ug/L
Dose indicativa total >0,10 mSv
Fluoretos 1,5 mg/LF
Linurdo 0,1 ug/L
MCPA 0,1 ug/L
Mercurio 1 Hg/L Hg
Nitratos 50 mg/L NO3
Ometotato 0,1 He/L
Pesticidas - total 0,50 He/L
Selénio 10,00 ug/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L S04
Terbucanazol 0,1 ng/L
Terbutilazina 0,1 ug/L
Tetracloroeteno B/l
Tricloroeteno + tricoloeteno 10 ug/L
Tricloroeteno - ug/L
1,2 dicloroetano 3,00 ug/L

Nota (1); Pardmetros analisados pela entidade gestora em alta (Aguas Publicas do Alentejo)

Informagdo complementar relativa a averiguagio de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

N&o foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislagio em vigor.

Data da publicagdo no website: 12/12/2022

Moura, 12 de dezembro de 2022
O Presidente da Camara,

/Alvaro Azgdo/
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